
   

   
   

Objekt: Sämtliche Erzeugungsanlagen der SWM Services GmbH
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lagen
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1. VORBEMERKUNGEN

1.1. Allgemeines

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis ist Bestandteil eines Rahmenver-
trages zur Ausführung der beschriebenen Leistungen im Werksvertrag. Die Wärme- und Kältedämmarbei-
ten umfassen die kraftwerksspezifischen Komponenten, mit näherer Beschreibung im Leistungsverzeichnis
und sind gemäß den gültigen Regelwerken z.B. DIN 4140/4102, EN 13501-1 und Vorschriften sowie den
SWM-Ausführungsrichtlinien auszuführen. 

Die im Leistungsverzeichnis in Aussicht gestellten Mengen entsprechen einer durchschnittlichen Bauleis-
tung von 3 Jahren und sind als Richtwerte zu betrachten. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung bzw.
Ausschöpfung von Aufträgen in der angegebenen Größenordnung.
Im Auftragsfall werden vom Auftraggeber während der Rahmenvertragsdauer für die einzelnen Kalender-
jahre Bestellungen in Form von SAP-Kontrakten erstellt. Auf der Basis der SAP-Kontrakte werden einzelne
auszuführende Aufträge (Einzelaufträge) nach Anfall mittels SAP-Abruf zu den angebotenen Preisen und
Konditionen abgerufen. 
Die SWM behalten sich vor, größere Einzelaufträge ab einem Wert von 50.000 € (netto) gesondert auszu-
schreiben. 

Auftragnehmer werden im Folgenden als AN abgekürzt und Auftraggeber als AG.

1.2. Standort

Die SWM betreiben / betreuen verschiedene Energieerzeugungsanlagen im Großraum München. Hier wer-
den in verschiedenen Anlagen Strom und Fernwärme aus Erdwärme, Kohle, Erdgas, Restmüll und Klär-
schlamm gewonnen. Die einzelnen Erzeugungsstandorte teilen sich in folgende Sektoren auf:

· HKW Nord
Das HKW Nord besteht aus drei getrennten Einheiten: Die Blöcke 1 und 3 dienen der Abfallver-
brennung; der kohlebefeuerte Block 2 ist eine der Haupterzeugungsanlagen der Strom – und Fern-
wärmeversorgung.

· HKW Süd
Das HKW Süd besteht aus zwei getrennten GuD-Einheiten und dienen als Haupterzeugungsanla-
gen der Strom – und Fernwärmeversorgung.

· Standort - Mitte 
Der Bereich Mitte betreibt / betreut verschiedenste Erzeugungsanlagen wie Heizkraftwerke, Heiz-
werke, Geothermie-Anlagen, welche über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind.

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung über die oben genannten Leistungen an betriebstechnischen An-
lagen gilt für alle Werke. 

1.3. Spezifische Angaben zum Leistungsort

1.3.1. Art und Lage

Heizkraftwerk Nord  Heizkraftwerk Süd   Bereich Mitte
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1.    
1.3.    
1.3.1.    

Münchner Str. 22  Schäftlarnstr. 15  Heizwerk Theresienstraße
85774 Unterföhring  81371 München  Türkenstr. 42 a

         80799 München

1.3.2. Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
Die Zufahrt oben genannter Standorte ist ausschließlich über die angegebenen Straßen möglich.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Wohngebiet sind Arbeiten im Freien grundsätzlich nur
werktags von 07:00 bis 18:00 Uhr gestattet. Die Aufstellung von lärmintensiven Aggregaten bzw.
LKWs muss aus Schallschutzgründen im Gebäude erfolgen. Hierzu sind elektro-betriebene Aggre-
gate bzw. geeignete Abgas-Absaugungen vom AN vorzusehen.

Auf den gesamten Standorten/Baustellen gilt grundsätzlich die STVO

In den Energieerzeugungsanlagen der SWM bestehen die üblichen anlagenbedingten Umge-
bungseinflüsse wie Hitze, Staub, Schmutz, Lärm etc. Das Arbeiten mit persönlicher Schutzausrüs-
tung, Absturzsicherung, Feinstaubmasken und/oder Atemschutz ist unter Umständen unumgäng-
lich.

Das Einbringen des Halbzeuges und Vorrichtungen in beengte Räume wie Kesselanlagen, Behäl-
ter, Rohrleitungen usw. sind teilweise nur über Einstiegluken bzw. Mannlöcher mit einer Lichte-
Weite ab 500 mm möglich.
Dieses setzt das strickte Einhalten der einschlägigen und vorgeschriebenen Sicherheitsbestim-
mungen voraus.

1.3.3. Anlieferung
Größere Anlieferungen und Materialtransporte sind bei der AG anzumelden und mit dieser abzu-
stimmen. Unangemeldete Anlieferungen und Materialtransporte können vom AG abgewiesen wer-
den.
Alle dadurch evtl. entstehende Kosten und Terminverzögerungen gehen zu Lasten des AN.
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeiten zu informieren und Liefer- und
Transport-Fahrzeuge in Größe / Umfang insbesondere bzgl. Wende-Radien, Durchfahrtshöhen
und maximal zulässigem Gesamtgewicht und Achslast entsprechend einzukalkulieren. 
Ferner ist bei Instandhaltungsarbeiten in der Innenstadt München zu berücksichtigen, dass u.a.
„Umweltzonen“ gemäß Straßenverkehrsordnung, nur mit Abgasplakette grün, gelb und rot befahr-
bar sind.

1.3.4. Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbe-
nutzung überlassenen Flächen
Montageflächen und ggf. Zwischenlagerflächen im Gebäude können von den einzelnen Standort-
verantwortlichen zugewiesen werden, sind aber auch jederzeit widerruflich.

Die ggf. zur Verfügung gestellten Flächen sind sauber zu halten.

Das Erstellen von Gerüsten, werden wenn nicht separat angefragt vom AG übernommen.
Dieses ist dem AG frühzeitig, mindestens 2 Arbeitstag vor Nutzung zu melden.

1.3.5. Art und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen
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1.    
1.3.    
1.3.5.    

Alle für die Leistungserbringung erforderlichen Flurförderzeuge, Hubarbeitsbühnen, Krananlagen
und Hebezeuge sind durch den AN zu stellen. Eine Mitbenutzung von Anlagen des AG ist nach
vorheriger Vereinbarung, Vorlage einer gültigen Fahr- und/oder Bedienerlaubnis sowie nach einer
Einweisung durch den AG möglich. Der AG übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Verfüg-
barkeit der Anlagen. 

Die Einheitspreise sind deshalb unter der Annahme eines manuellen Materialtransports oder einer
selbst zu installierenden Transporthilfe zu kalkulieren.

Der bei Bedarf anfallende Transport von Komponenten in die Werkstätten, ist in die Einheitspreise
zu kalkulieren.

In Personen- und Lastaufzügen dürfen keine sperrigen Bauteile (Stangen, Rohre, Träger etc.)
transportiert werden.

1.3.6. Umweltschutz
Die SWM haben ihre Prozesse, unter anderem die, der Verteilung von Energie und Wasser bis
zum Endkunden, in ein umfassendes Umweltmanagementsystem einbezogen. Die daran beteilig-
ten Unternehmenseinheiten unterziehen sich den Anforderungen der EMAS (Eco Management
and Audit Schema, EG-Verordnung Nr. 761/2001).
Der Schutz von Boden, Wasser und Luft sowie der Arten und natürlichen Lebensräume vor nach-
teiligen Veränderungen als natürliche Lebensgrundlagen und der sparsame Umgang mit Energie
und Wasser in den Prozessen sind Grundpfeiler der Umweltpolitik der SWM. Die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben ist Basis für die Wahrnehmung dieser Verantwortung. Den Grundsatz der
Verantwortung für Boden, Wasser, Luft sowie der Arten und natürlichen Lebensräume berücksich-
tigen die SWM bei der Konzeption, dem Bau oder der Modernisierung von Anlagen, die sie zur Er-
füllung ihrer Aufgaben benötigen.
Zur Wahrung dieser Pflicht werden die Unternehmen, die im Auftrag der SWM diese Bauleistun-
gen durchführen, diesen Umweltgrundsätzen verbindlich verpflichtet.

1.3.7. Lärmschutz
Auf geräuscharmes Verladen und Hantieren von Gerüstmaterial ist besonders bei den Innenstadt-
werken zu achten. Verladearbeiten an Samstagen und Sonntagen sind zu vermeiden.

1.3.8. Wasserrechtliche Auflagen
Bei Verwendung Wasser gefährdender Stoffe (Treibstoffe, Öle oder andere Wasser gefährdende
Stoffe) darf der Untergrund und das Grundwasser nicht verunreinigt werden. Ölbindemittel ist im
ausreichenden Maße auf der Baustelle vorzuhalten. Das der Versickerung zugeführte Wasser darf
keinerlei Verunreinigungen aufweisen. Die Einleitung von Abwässern aller Art, sowie das Einbrin-
gen von Stoffen, die geeignet sind, eine Verunreinigung des Grundwassers herbeizuführen, sind
untersagt.
 

2. LEISTUNGEN DES AN

Der AN ist verpflichtet, für das Vorhaben sämtliche erforderlichen und zweckmäßigen Leistungen zur Her-
beiführung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs zu erbringen.
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2.    

2.1. Grundsätze für die Leistungserbringung

2.1.1. Wirtschaftlichkeit
Die vom AN zu erbringenden Leistungen müssen den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen
und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Dies gilt auch im Hinblick auf spätere Fol-
gekosten.

2.1.2. Vollständigkeit
Die Ausführung muss in jeder Hinsicht innerhalb der Liefergrenzen vollständig und geeignet sein,
um eine sichere und einwandfreie Nutzung zu gewährleisten.

2.1.3. Koordination
Sie umfasst die zeitliche und fachliche Koordinierung der fachlich Beteiligten, insbesondere der
Nachunternehmer des AN, um einen fließenden, verzögerungs- und behinderungsfreien Fort-
schritt zu gewährleisten. Hierzu gehört auch die gegenseitige umfassende und schnelle Informati-
on, damit die Beteiligten ihrerseits die Leistungen ordnungsgemäß erfüllen können. Der AN hat
den AG rechtzeitig auf voraussichtliche Engpässe und mögliche Kosten- und Terminabweichun-
gen hinzuweisen.

Die an Nachunternehmer übertragenen Arbeiten dürfen nur von Fachfirmen mit entsprechenden
fachlichen und personellen Voraussetzungen ausgeführt werden. Die Nachunternehmer bedürfen
aus Gründen der Eignung der Zustimmung der SWM.

Der AN hat bei der Weitervergabe von Bauleistung an Nachunternehmer die Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen, Teil B und C, zugrunde zu legen.

Der AN hat die Nachunternehmer dem AG auf Verlangen bekannt zu geben. Dieses Verlangen
wird bei Vertragsunterzeichnung erhoben.

2.1.4. Information
Der Brückenkopf des AN hat den Brückenkopf des AG anlassbezogen laufend über den Leis-
tungsstand zu unterrichten.
Sämtliche Unterlagen oder Leistungen, die der AG dem AN vereinbarungsgemäß für seine Auf-
tragsabwicklung übergeben muss, fordert dieser so rechtzeitig an, dass Schwierigkeiten und/oder
Verzögerungen nicht auftreten können.

2.1.5. Verarbeitung von Anregungen
Vom AG oder fachlich Beteiligten im Verlauf vorgebrachte Bedenken, Anordnungen, Anregungen
und Vorschläge werden vom AN überprüft und ggf. nach Zustimmung des AG berücksichtigt. Dar-
aus zu erwartende Kosten- und Terminänderungen sind dem AG vorher mitzuteilen.

2.1.6. Dimensionierung und Auslegung
Unter Beachtung der Sicherheit und Verfügbarkeit ist eine optimale Dimensionierung und Ausle-
gung in Bezug auf Wartungsfreiheit, Lebensdauer, Prüf- und Montagefreundlichkeit einzuhalten.
Es sind ausschließlich bewährte Geräte und Materialien vorzusehen (keine Prototypen, keine Aus-
lauftypen). Die zum Einsatz kommenden Geräte / Materialien sind auf möglichst wenige Typen zu
minimieren und sind erst nach Abstimmung mit dem AG einzusetzen. Alle Teile müssen maßge
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2.    
2.1.    
2.1.6.    

recht gearbeitet und austauschbar sein.

2.1.7. Schweißarbeiten
Schweißarbeiten werden in der Regel vom AG gestellt. In Ausnahmefällen wird vom AN Unterstüt-
zung bei der Ausführung vorausgesetzt.
Im Bedarfsfall sind diese vorab mit dem AG abzustimmen sowie die Prüfzeugnisse der eingesetz-
ten Schweißer nach DIN EN 287-1 bzw. Iso 9606-1 sowie Unternehmenszulassungen vorzulegen.

2.2. Allgemeine Angaben zur Leistungserbringung

2.2.1. Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk- und Dienstverträgen
Eine klare Kommunikationsstruktur innerhalb einer Leistungsbeziehung ist Voraussetzung für eine
effiziente und erfolgreiche Durchführung der Leistung. Durch klare Regelungen zur Kommunikati-
on soll zudem vermieden werden, dass in Folge einer ungesteuerten Kommunikation der Eindruck
entstehen könnte, dass von den Auftragnehmern eingesetzte externe Leistungserbringer in den
Betrieb eines Unternehmens des Stadtwerke München Konzerns (SWM) eingegliedert sind. Die in
diesem Merkblatt enthaltenen Regelungen zur Kommunikation sind daher sowohl von Seiten der
SWM als auch von Seiten der Auftragnehmer zwingend in allen Leistungsbeziehungen zu beach-
ten.

Hinweis: Dieses Merkblatt betrifft nicht die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und dritten
fachlich Beteiligten (Kommunikation extern – extern).

Der Auftragnehmer steuert seine Leistungserbringung eigenständig. Die Kommunikation zwischen
den SWM und dem Auftragnehmer beschränkt sich daher im Regelfall auf einen Austausch über
den jeweiligen Leistungsstand. Gegebenenfalls finden Abstimmungen zu einer Anpassung der ge-
schuldeten Leistung statt. Die Kommunikation erfolgt dabei - von der Ausnahme des rein fachlich-
informatorischen Austauschs abgesehen - ausschließlich über definierte Brückenköpfe bei den
SWM und beim Auftragnehmer. Zu Beginn des Projekts und/oder Leistungsaufnahme müssen
diese Brückenköpfe (sowie jeweils ein Vertreter für jeden Brückenkopf) auf Auftragnehmer- und
Auftraggeberseite benannt und dokumentiert werden. Personenänderungen in der Rolle des
Brückenkopfs (bzw. des jeweiligen Vertreters) sind unverzüglich entsprechend zu vermerken. Die
Benennung und Dokumentation der Brückenköpfe liegt in der Verantwortung des Fachbereichs,
der die Leistungserbringung beauftragt hat und steuert.
Abweichend hiervon ist ein rein fachlich-informatorischer Austausch auch zwischen Personen
möglich, die nicht als Brückenköpfe definiert wurden. Ein solcher Austausch beinhaltet niemals
Absprachen / Vorgaben zur Tätigkeit des Auftragnehmers.

2.2.2. Allgemeines
Sämtlich erdenklichen Montagearbeiten an oben genannten Objekten sind unter Berücksichtigung
der zur Vergabe gültigen Bestimmungen, Normen, Richtlinien (VOB, TRD, AD-Merkblatt, VGB
usw.), Gesetze und Vorschriften sowie dem aktuellen Stand der Technik auszuführen. Entspre-
chendes gilt für die verwendeten Geräte und Materialien.

Alle Arbeiten müssen mit eigenem geprüften Maschinen, Geräten, Werkzeugen ausgeführt wer
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2.    
2.2.    
2.2.2.    

den.

Seitens des Auftraggebers wird für die Zeit der Revisions- bzw. Montagearbeiten eine SWM Auf-
sicht gestellt.

Über diese Person laufen alle Arbeiten und deren Sperrungen.

2.2.3. Reaktionszeit inklusive Leistungsumfang

Bei Arbeiten, für die die Vorlaufzeit / Reaktionszeit von mindestens ca. 4 Stunden, inklusive Wo-
chenenden, Feiertagen, Nachtstunden etc. mit ausreichend geschulten und qualifizierten Leis-
tungserbringern und Werkzeug soll sichergestellt sein. Dies entspricht nach einem vereinbarten
und vorher bekanntgegebenen Modus per telefonischer Order eine Leistungserbringung vor Ort,
innerhalb dieser Reaktionszeit.

In der Regel werden hierzu 20 Leistungserbringer inklusive Werkzeug verstanden. In besonderen
Fällen wie z.B. bei Revisionen an Kraftwerksanlagen kann es zu einem zusätzlichen Bedarf von
weiterem Leistungserbringer kommen. 

Solche Termine werden mindestens 14 Tage vorher bekannt gegeben. Durch unvorhergesehene
betriebliche Ereignisse können sich Änderungen im Termin- und der Leistungsanforderung erge-
ben, welche nicht durch separate Zahlungen abgegolten werden. 

Die Reparatur wird nach Befundermittlung mit dem Brückenkopf des AG gemäß Festpreisangebot
und tatsächlichen Aufwendungen im Werkvertrag beauftragt und abgerechnet.

2.2.4. Qualifiziertes Fachpersonal
Der Bieter hat die Anzahl der bei ihm beschäftigten Mitarbeiter über eine qualifizierte Auskunft bei
der SOKA-BAU nachzuweisen. Hierzu genügt nicht alleine die Bestätigung, dass der Bieter aktuell
seinen Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung seiner Sozialkassenbeiträge nachgekommen ist, zu-
sätzlich ist von der SOKA-BAU anzugeben, wie viele Mitarbeiter aktuell dort gemeldet sind.

2.2.5. Bauleitung des AN
Der AN hat im Einvernehmen mit den SWM eine deutschsprachige, fachkundige und zuverlässige
Führungskraft mit der Leitung der Ausführung seiner Vertragsleistungen zu beauftragen und den
SWM vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen (Bauleiter). Der Bauleiter oder sein Vertreter
muss während der Bauausführung jederzeit an der Baustelle erreichbar sein.

2.2.6. Leistungsabschnitte, Leistungsunterbrechungen und -beschränkungen sowie Bauzeitplan
Ist zu Beginn der Arbeiten eine Ausführungsfrist vereinbart, so müssen alle erkennbaren Abwei-
chungen unverzüglich dem AG schriftlich gemeldet werden.

2.2.7. Stundenlohnarbeiten
Leistungen zu den im Vertrag genannten Verrechnungssätzen auf Mischstundenbasis werden nur
bezahlt, wenn sie vor Beginn der Ausführung vom Auftraggeber schriftlich in Auftrag gegeben wor-
den sind. Dem Auftraggeber sind Beginn und Beendigung von derartigen Arbeiten unverzüglich
anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat für die vom Auftraggeber zusätzlich zum Vertrag angeordneten bzw. ge

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 7 von 167
   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
2.    
2.2.    
2.2.7.    

nehmigten Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundennachweise in zweifacher Ausfertigung ein-
zureichen, in denen die geleisteten Arbeitsstunden und die etwa besonders zu vergütenden Roh-
und Werkstoffe, Hilf- und Betriebsstoffe sowie besonders vereinbarte Vergütungen für die Bereit-
stellung von Gerüsten, Werkzeugen, Geräten, Maschinen und dergleichen aufzuführen sind. Eine
Ausfertigung der Stundennachweise erhält der Auftragnehmer nach Prüfung als Beleg zurück.

Sämtliche Leistungen die nicht über das Leistungsverzeichnis abzurechnen sind, müssen über ein
separates Angebot abgewickelt werden.

2.2.8. Aufmaß
Aufmaße sind gemeinschaftlich vorzunehmen. Alle ursprünglichen Ausführungs- bzw. Montage-
plänen und Maße bzw. alle zu verrechnenden Massen, müssen in Zeichnungen oder in einem Auf-
maßblatt mit entsprechender Skizze gemeinsam schriftlich festzulegen. Wird das versäumt, so er-
folgt eine erforderlich werdende Freilegung oder sonstige Nachprüfung auf Kosten des Auftrag-
nehmers.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vertragsgemäß abzurechnen. Er hat dazu Rechnungen
übersichtlich aufzustellen und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu
verwenden sowie ggf. sonstige im Vertrag festgelegte Anforderungen an Rechnungsvordrucke zu
erfüllen. Art und Umfang der Leistungen sind durch Belege in allgemein üblicher Form nachzuwei-
sen.
Vom Auftragnehmer gewährte Nachlässe sind abzuziehen. Vereinbarte Skonti sind auszuweisen.

Der Auftragnehmer füllt hierzu die jeweiligen SWM-Aufmaßblätter bzw. Nachweise vollständig inkl.
bemaßter Skizze bzw. Zeichnung aus und lässt sich die festgelegten Aufwendungen durch Unter-
schrift des Auftraggebers täglich, bei längeren Einsatzzeiten wöchentlich bestätigen. Das Aufmaß-
blatt ist die Grundlage für den Abruf vom Rahmenvertrag.
Die Aufmaßblätter sind je Auftragsnummer fortlaufend durchzunummerieren. Die Urschrift erhal-
ten die SWM zeitnah, die Zweitschrift behält der Auftragnehmer.
Die Eintragungen in den Aufmaßblättern sind dokumentenecht auszuführen. Die Durchschrift gilt
als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen.
SWM Nachweise:
¡ FB_TS-AK_75 „Aufmaßblatt für Isolierarbeiten“
¡ FB_TS_15 „Regiestundennachweis“
¡ FB_TS_16 „Aufmaßblatt Geräte und Material“

Darüber hinaus ist für den elektronischen Datenaustausch im Rahmen der Abrechnung dem AG
eine DA 11-Datei nach dem REB 23.003-Standard zur Verfügung zu stellen. Die geprüften und
freigegebenen Aufmaße werden beim AG im System erfasst und ein Rechnungskontrolldruck er-
stellt. Dieses Rechnungskontrolldruck wird unterschrieben dem AN zugeleitet. Er gilt als vorgezo-
gene Rechnungsprüfung und dient als Anlage für die Rechnungsstellung.

2.2.9. Zertifizierungen, Nachweise und Erklärungen
mit dem Angebot abzugeben:

¡ Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001/2015 oder gleichwertig
¡ Zertifizierung gem. Arbeitssicherheitsmanagement ISO 45001:2018 oder gleichwertig
¡ Zertifizierung gem. Umweltmanagement gemäß ISO 14001 oder gleichwertig
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2.    
2.2.    
2.2.9.    

¡ Zertifizierung gem. TRGS 519/521
¡ Schriftliche Erklärung zur Einhaltung der angefragten Reaktionszeit
¡ Auflistung aller befähigten Leistungserbringer zum Führen und Bedienen von Krananlagen,

Flur- und Förderfahrzeugen und Hubarbeitsbühnen. Hierbei ist von mind. 3 Leistungserbringer
der Nachweis zu erbringen bzw. vorzulegen.

¡ Nachweis und Gewährleistung geeigneter und geprüfter Gerätschaften, Halbzeuge und Be-
triebs- und Arbeitsmittel

¡ Auflistung aller befähigten Leistungserbringer mit Eignung Atemschutz
¡ Auflistung aller Leistungserbringer mit Qualifikation zur EuP
¡ Aktuelle Gefährdungsbeurteilung und/oder Risikobewertung

2.2.10. Verwendung von durch den AG bauseitig gestellten Stoffe und Bauteilen
Soweit im Ausnahmefall der Auftragnehmer Ausrüstungsgegenstände von den SWM entleiht, sind
diese pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch unversehrt zurückzugeben. Ist dies wegen Be-
schädigung oder Verlust nicht möglich, hat der Auftragnehmer diese entliehenen Ausrüstungsge-
genstände zu ersetzen.

2.2.11. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile
Die Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen, ungebrauchten Stoffe und Bau-
teile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die Lieferung muss für den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein.
Stoffe und Bauteile, die vom AG beigestellt werden, hat der AN rechtzeitig beim AG anzufordern.
Stoffe und Bauteile, für die DIN-Normen bestehen, müssen den DIN-Güte- und -Maßbestimmun-
gen entsprechen.
Stoffe und Bauteile, die nach den deutschen behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen,
müssen amtlich zugelassen sein und den Zulassungsbedingungen entsprechen.
Stoffe und Bauteile, für die bestimmte technische Spezifikationen in der Leistungsbeschreibung
nicht genannt sind, dürfen auch verwendet werden, wenn sie Normen, technischen Vorschriften
oder sonstigen Bestimmungen anderer Staaten entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht
wird.
Sofern für Stoffe und Bauteile eine Überwachungs-, Prüfzeichenpflicht oder der Nachweis der
Brauchbarkeit, z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemein vorgesehen ist, kann
von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn die Stoffe und Bauteile ein Überwa-
chungs- oder Prüfzeichen tragen oder für sie der genannte Brauchbarkeitsnachweis erbracht ist.

2.2.12. Besondere Vorgaben für die Entsorgung
Abfälle aus dem Bereich des Auftragnehmers (Baustellenabfälle, z.B. Verpackungsmaterial, Reste
von durch den AN zu liefernde Stoffe usw.) sind, entsprechend den rechtlichen Vorschriften (z.B.
KrW-/AnfG, kommunale Abfallsatzung) ggf. zwischen zu lagern und zu entsorgen (Nebenleistung
nach Nr. 4.1.11 DIN 19299)
Der AN ist Abfallerzeuger für die o.g. Abfälle. Die Kosten für die fachgerechte und ordnungsgemä-
ße Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

2.3. Spezifische Angaben zur Leistungserbringung

2.3.1. Hinweis zum Leistungsverzeichnis
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2.    
2.3.    
2.3.1.    

Folgende Leistungsinhalte sind in der Regel im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben und
mit den angebotenen Preisen abgegolten. Leistungen, die nur für bestimmte Gewerke erforderlich
sind, sind explizit aufgeführt. Ansonsten gelten sie für alle Gewerke:

¡ An- und Abfahrt, sofern nicht gesondert beschrieben (Bei Bereitschaftsein-sätzen werden
die Fahrkosten nach dem LV-Preis pro km verrechnet)

¡ Einrichten und Räumen der Baustelle
¡ Baustellen- und Verkehrssicherung einschließlich aller Maßnahmen während des gesam-

ten Bauvorhaben bzw. Maßnahme
¡ Einrichten eines geeigneten Lagerplatzes für Materialien und Abfälle, Geräte, Baucontai-

ner, einschließlich der Übernahme aller Nutzungskosten, sowie  einwandfreie Wiederher-
stellung der genutzten Flächen 

¡ Bearbeitungspauschalen
¡ Lieferung, Transport, Abladung und Vorhaltung sämtlicher notwendiger Maschinen, Geräte,

Vorrichtungen, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.
¡ Sämtliches Kleinmaterial wie Schrauben, Nieten, Mattenhaken, Kappenschlösser, Staub-

masken, Einweganzüge, Abfallsäcke etc.
¡ Transport der durch die SWM zur Verfügung gestellten Materialen vom Lager und Rück-

transport nicht verbrauchter Materialien ins Lager der SWM inkl. Auf-/Abladung sowie evtl.
Zwischenlagerung

¡ Transport von Komponenten in die Werkstätten (bei Bedarf)

¡ Stück bzw. m2 Preise sind inklusive Mineralwolle
¡ Abdecken von Gitterrosten mit PVC-Folie
¡ An Stellen, an denen noch Glas-, Stein- oder Mineralwolle sichtbar ist, sind mit staubdich-

tem Material z. B. Aluminiumfolie abzudichten und abzukleben
¡ „Einsacken“ von alter Mineralwolle in PVC-Säcke oder Big-Packs sowie Transport zu den

bereitgestellten und geprüften Entsorgungscontainern
¡ Fachgerechte und ordnungsgemäße Entsorgung entsprechend den rechtlichen Vorschrif-

ten (z.B. KrW-/AbfG), kommunale Abfallgesetz)
¡ Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Abstandshalter (nur in wenigen Altanlagen

vorhanden)
¡ Absaugen von Mineralwollepartikeln mit Saugern der Kategorie M im Bereich der ausfüh-

renden Arbeiten, gemäß den allgemeinen Staubminderungsmaßnahmen nach TRGS 521
und Gefahrstoffverordnung

¡ Sämtliche Erschwerniszuschläge und erforderliche PSA für
o Überstundenzuschläge, werktäglich (Mo. bis Sa.) von 07:00 bis 18:00 Uhr
o Arbeiten unter Schmutzeinwirkungen
o Arbeiten in beengten Räumen, Behältern und Dampferzeuger
o Arbeiten in der Höhe und Hitze
o Arbeiten mit Atemschutz 
o Arbeiten mit Gefahrstoffen

¡ Die normaltägige Wegezeit/Anreisezeit (Montag bis Samstag) wird nicht entschädigt. Ent-
schädigung erfolgt nur mit vorheriger Abstimmung AG bei:
o Bereits erfolgter Arbeitsaufnahme - Wechsel in ein anderes Werk, wenn der Auftrag-
geber die Priorität entsprechend neu bestimmt hat
o angeordneten Einsatz an Sonntagen bzw. Feiertagen

¡ Versorgung der Baustelle mit Strom, Luft und Telefon etc. einschließlich aller hierzu erfor-
derlicher Verhandlungen und Genehmigungen 
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2.    
2.3.    
2.3.1.    

2.3.2. Besonderheiten zum Leistungsverzeichnis
Folgende Leistungsinhalte sind in der Regel im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben und
mit den angebotenen Preisen abgegolten. Leistungen, die nur für bestimmte Gewerke erforderlich
sind, sind explizit aufgeführt. Ansonsten gelten sie für alle Gewerke:

¡ Stück bzw. m2 Preise sind inklusive Mineralwolle
¡ Zulagen gemäß DIN 18421 z.B. Passstücke, die nicht im LV beschrieben wurden, werden

unabhängig ihrer Häufigkeit und Menge entgegen der DIN 18421 übermessen aber nicht
separat vergütet. Das Kalkulationsrisiko trägt der AN

¡ Bei allen Demontage- und Entsorgungsarbeiten werden die Formteile wie Bogen. Stutzen,
Abflachungen, Teller etc. übermessen und nicht gesondert vergütet

¡ Bei Formarbeiten an Leitungen wird der tatsächliche Bestand aufgemessen und auf qm ab-
gerechnet

¡ Kesselecken sind bei allen Ausführungen (Demontage, De.- und Remontage und Neumon-
tage) in den qm bzw. m preis mit einzukalkulieren

¡ Bei Dämmungen in Toträumen, an Kesselwänden und Rohrleitungen, wo nur mit Mineral-
wolle isoliert wird, müssen sämtliche Formteile in den qm Preis mit einkalkuliert werden
(keine Eckenwolle, Wandwolle, Ausschnitte etc.

2.3.3. Hinweis zu Demontagearbeiten
Die Demontage beinhaltet in der Regel nachfolgende Leistungen:

¡ Vor – Ort Unterweisung mit Aufmaßblatt und Kostenschätzung (Ansprechpartner SWM-
Brückenkopf mit dem Brückenkopf AN).

¡ Bei Bedarf eintragen im Sperrbogen (Schaltwarten)
¡ Baustelle einrichten: abdecken von Gitterrosten mit PVC-Folie/bei Bedarf Einhausung.
¡ Demontierarbeiten nur mit persönlicher Schutzausrüstung.
¡ Bei Trennarbeiten mit Trennschleifer wird eine Heißarbeitserlaubnis benötigt, diese wird

vom Anlagenmeister ausgestellt. Trennarbeiten werden gesondert nach Regie abgerech-
net.

¡ Alte Wolle (Glas- , Stein- oder Mineralwolle) beim Demontieren mit geeigneten Benet-
zungssprühgeräten einsprühen.

¡ Demontierte Wolle sofort in dickwandige PVC-Säcke oder Big-Packs einsacken.
¡ Transport zu den Entsorgungscontainern.
¡ Alle Stellen an denen noch Glas , Stein oder Mineralwolle sichtbar ist , sind mit staubdich-

tem Material abzudichten und abzukleben.
¡ Reinigen der Anlagenteile mit den dafür vorgesehenen Staubsaugern.
¡ Bei nachfolgenden Schweißarbeiten muss die ausgelegte PVC-Folie entfernt werden.

2.3.4. Hinweis zu Remontage- und Neumontagearbeiten
Die Remontage und Neumontage beinhaltet in der Regel nachfolgende Leistungen:

¡ Vor – Ort  Unterweisung mit Aufmaßblatt und Kostenschätzung (Ansprechpartner SWM-
Brückenkopf mit dem Brückenkopf AN).

¡ Bei Bedarf eintragen im Sperrbogen (Schaltwarten)
¡ Baustelle einrichten: abdecken von Gitterrosten mit PVC-Folie/bei Bedarf Einhausung.
¡ Re- und Neumontagerarbeiten nur mit persönlicher Schutzausrüstung.
¡ Transport der neuen Mineralwolle und Ummantelungen an den Montageort.
¡ Bei Schweißarbeiten (anbringen von Abstandshaltern an Dampferzeugern, Rauchgaskanä-

len etc.) vorherige Absprache mit dem Betreiber, oder dem betreuenden Arbeitsverantwort-
lichen / Meister treffen.
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2.    
2.3.    
2.3.4.    

¡ Montage der Mineralwolle nach den technischen Erfordernissen und den Physikalischen
Gegebenheiten. (DIN 4140).

¡ Die Mineralwollematratzen, Platten, Schalen, Formstücke und lose Wolle sind möglichst
Staubarm zu verarbeiten.

¡ Bei Re-, oder Neumontagearbeiten von Ummantelungen an Rohren , Dampferzeugern, Ap-
paraten, Behältern sind die Vorgaben der DIN 4140 technisch einzuhalten.

2.3.5. Umgang mit künstlicher Mineralfasern

Begriffsbestimmung

Als kanzerogene Faser werden Partikel definiert (z.B. Endlosfasern, Mineralwolle, keramische Fa-
sern, Superfeinfasern und polykristalline Fasern) außer Asbest, die eine Länge größer 5 µm und
einen Durchmesser kleiner 3 µm aufweisen und ein Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von 3:1
überschreiten.

Liegt kein Nachweis über den KI – Index bzw. die Biobeständigkeit vor, ist davon auszugehen,
dass die künstliche Mineralfaser in die Gruppe der krebserzeugenden Gefahrstoffe (gemäß TRGS
521) einzuordnen ist.
Das bedeutet künstliche Mineralfasern werden in die Kategorie der krebserzeugenden bzw. der
krebsverdächtigen anorganischen Faserstäube eingeteilt.

Für die Durchführung von Arbeiten, bei denen mit Freiwerden von künstlichen Mineralfasern zu
rechnen ist, muss vom AN ein sachkundiger verantwortlicher Koordinator (gemäß GefStoffV vom
01.01.2005) schriftlich bestellt werden.

Des Weiteren dürfen Arbeiten nur von fachkundigem Personal, welches im Umgang mit künstli-
chen Mineralfasern durch den Koordinator aktenkundig unterwiesen ist, durchgeführt werden.

Arbeitsvorbereitung

Künstliche Mineralfasern (KMF) dürfen, soweit dieses nach dem Stand der Technik möglich ist,
nicht freigesetzt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Arbeitsverfahren entspre-
chend ausgewählt werden.

Durchführung der Arbeiten

Seit mehr als 50 Jahren werden in Deutschland Produkte auf der Basis der Künstlichen Mineralfa-
sern hergestellt und verarbeitet. Im Kraftwerksbereich finden Sie hauptsächlich Anwendung als
Baustoff zum Wärme-, Schall- und Brandschutz in Form von Faserplatten, Fasermatten mit Draht-
geflecht oder Wellpappe, Filz, Isolierschalen zur Isolation von Rohren usw.

Stäube der Mineralwolle sind unter gewissen Umständen als möglicherweise krebserregend einzu-
stufen (siehe TRGS 521).
Vor der Aufnahme von Arbeiten mit (möglicherweise) krebserzeugender Mineralwolle ist durch den
Arbeitsdurchführungsverantworlichen eine Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 521 durchzufüh-
ren und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der Anlagenverantwortliche ist durch den
Arbeitsverantwortlichen über Arbeiten mit (möglicherweise) krebserzeugender Mineralwolle so 
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2.    
2.3.    
2.3.5.    

frühzeitig wie möglich zu informieren.

Der AG behält sich vor, die Faserkonzentration vor dem Rückbau der Einhausung und Sicher-
heitsmaßnahmen auf eigene Kosten nach VDI 3492 zu messen und somit den Reinigungserfolg
zu überprüfen. Messergebnisse und somit Sanierungserfolg werden in Anlehnung an die aktuellen
und gültigen Vorschriften beurteilt.  Hierbei darf in Anlehnung an die Asbestrichtlinie zum Nach-
weis des Sanierungserfolges eine maximale Faserkonzentration von 1000 F/m3 nicht überschrit-
ten werden. Der Rückbau der Einhausung und Sicherheitsmaßnahmen ist dem AG 24 Stunden
vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen.

Ausgebaute alte Mineralwolle-Dämmstoffe dürfen grundsätzlich nicht wieder eingebaut werden
(ausgenommen im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten demontierte Mineralwolle-Dämmstoffe,
wenn nur geringe Faserstaubexposition zu erwarten ist, siehe TRGS 521).
Die Demontage von KMF darf ausschließlich gemäß den Vorgaben der TRGS 521 (Ausgabe
2008) erfolgen. Geeignete technische Schutzmaßnahmen wie Einhausung des Isolierbereiches
sind vorzusehen, bereitzustellen und im Bedarfsfall zu betreiben. 

KMF sind im Gefahrenbereich gemäß den Annahmebedingungen der Entsorgungsanlage zu ver-
packen und auszuschleusen. Mit KMF belastete Oberflächen sind fachgerecht zu reinigen. Im
Rahmen einer vor Entfernung der Abschottungen bzw. Einhausungen durchzuführenden Raum-
luftmessung nach VDI 3492 ist die Einhaltung der Raumluftwerte nachzuweisen.

Benachbarte Anlagenteile und der Fußboden (bei Gitterrosten und anderen Öffnungen die darun-
ter liegenden Anlagenteile) sind so abzudichten/abzugrenzen, dass bei einem ungewollten Frei-
werden von künstlichen Mineralfasern (Menge über dem Grenzwert) die Ausbreitung so gering wie
möglich gehalten werden kann.

Bei der Durchführung von Arbeiten an Anlagenteilen (z.B. Abisolierarbeiten) muss mit der Freiset-
zung von künstlichen Mineralfasern gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Austritts-
menge so gering wie möglich gehalten wird,
Dies kann erreicht werden z.B. durch:
regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes mittels geeigneten Staubsaugers

¡ künstliches Mineralfasermaterial sollte nicht geworfen werden
¡ Abfälle und Verschnitte sind in geeigneten Behältnissen zu sammeln (staub- dichte Folien-

säcke)
¡ Material nicht reißen und nur staubarmes Bearbeitungsgerät (z.B. Messer, Scheren, Band-

messer, Handsägen usw.) benutzen.
¡ bei Montage neuer Dämmstoffe Verpackung erst am Arbeitsplatz öffnen und möglichst vor-

konfektionierte (vorbehandelte) Produkte verwenden.

Sollte es doch zu einer unvorhergesehenen Freisetzung von künstlichen Mineralfasern kommen
bzw. nach Arbeitsende, ist der Arbeitsplatz einer sofortigen Grundreinigung zu unterziehen.

Abisolierte Anlagenteile (z.B. Rohrenden, Flansche, Freilegen von Schweißnähten, Auflagen von
Rohrleitungen, Armaturen usw.) sind mit staubdichtem Material abzudichten und abzukleben.

Die künstlichen Mineralfaserstoffe, die aus den Anlagenteilen entfernt werden, sind sofort in die
bereitgestellten staubdichten Foliensäcke zu verpacken und bis zur Entsorgung an einem festge
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2.    
2.3.    
2.3.5.    

legten zentralen Ort in Big Bags oder Containern (mit Deckel) zu lagern.

Lagerung / Transport / Entsorgung der künstlichen Mineralfasern

Die zentralen Lagerräume sind so zu errichten, dass Staubablagerungen weitgehend vermieden
werden und Fußböden und ebene Flächen leicht und möglichst ohne Staubaufwirbelung zu reini-
gen sind. Künstliche Mineralfasern dürfen an den zentralen Sammelstellen nur in Big Bags oder
Entsorgungsbehältern mit Gummidichtung und Spannring bzw. Containern einer Entsorgungsfirma
gelagert werden.

Der Transport von den Standorten Mitte zu den zentralen Sammelstellen muss in
Fahrzeugen/Containern mit Abdeckplane oder in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen (nur in Big
Bags / Spannringfässern).

Das Abladen und Lagern der mit künstlichen Mineralfasern beaufschlagten Foliensäcke hat mit
großer Sorgfalt zu erfolgen, um ein Freisetzen der künstlichen Mineralfasern (z.B. durch Aufreißen
der Verpackung) zu vermeiden. Erforderlichenfalls sind diese Arbeiten von Hand oder mit dafür
geeigneten Hebezeugen durchzuführen, wobei das Personal im Umgang mit künstlichen Mineral-
fasern unterwiesen sein muss.

Abfälle aus dem Bereich des Auftragnehmers (Baustellenabfälle, z.B. Verpackungsmaterial, Reste
von durch den AN zu liefernden Stoffen usw.) sind, entsprechend den rechtlichen Vorschriften
(z.B. KrW-/AbfG, kommunale Abfallsatzung) ggf. zwischenzulagern und zu entsorgen.
(Nebenleistung nach Nr. 4.1.11 DIN 18 299)
Der AN ist Abfallerzeuger für die o. g. Abfälle. Die Kosten für die fachgerechte und ordnungsge-
mäße Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Entsorgung der künstlichen Mineralfasern erfolgt in Abstimmung mit den Fachkräften für Ab-
fallwirtschaft am Standort.

In Abstimmung mit der AG sind durch den AN die Einbauorte neuer Wolle zu kennzeichnen.

2.3.6. Umgang mit Asbest
An den Kraftwerkstandorten mit verbauten asbesthaltigen Materialien wurden Bestandserfassun-
gen durchgeführt und Altlasten in einem Asbestkataster dokumentiert. Die Bestände werden regel-
mäßigen Bewertungen hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials unterzogen.

Nachgewiesene asbesthaltige Materialien bzw. Anlagen oder Bereiche mit nachgewiesenen as-
besthaltigen Materialien die in der vorliegenden Form keine unmittelbare Gefährdung darstellen
und daher nicht zwingend sofort entfernt werden müssen, sind entsprechend gekennzeichnet.

Beim Bearbeiten oder Beschädigen des Materials können gesundheitsgefährdende Asbestfasern
freigesetzt werden.

Besteht bei durchzuführenden Arbeiten trotz dem, dass Altlasten zunächst im Rahmen der Ar-
beitsplanung ausgeschlossen wurden, der Verdacht, es handelt sich unter Umständen doch um
asbesthaltige Materialien, so sind sie zu behandeln, als seien sie asbesthaltig. Kann das verdäch

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 14 von 167
   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
2.    
2.3.    
2.3.6.    

tige Material unter Erfüllung der Kriterien "geringen Umfangs" und "geringer Exposition" entfernt
werden, so ist entsprechend zu verfahren.

Beim Umgang mit Asbest sind die Vorgaben der TRGS 519 in der neuesten Fassung bzw. der LA-
GA entsprechend umzusetzen.

2.3.7. Qualitätsprüfungen/Abnahmen
Nach Abschluss der Arbeiten, welche dem AG unverzüglich anzuzeigen ist, erfolgt nach vollständi-
ger Ausführung der Arbeiten und Erstellung der zugehörigen Aufmaßblätter die Abnahme.

Die Abnahme erfolgt nach den gültigen Regelwerken z.B. DIN 4140/4102, VOB und Vorschriften
sowie den SWM Ausführungsrichtlinien

Art und Umfang der qualitätssichernden Maßnahmen werden vom AG festgelegt.

Mehrkosten wegen Beanstandungen bei der Abnahme und/oder qualitätssichernder Maßnahmen
sowie des erhöhten Kontrollaufwandes trägt der AN.
Im Reparaturfall ist der AG unverzüglich einzuschalten, um mit ihr das weitere Vorgehen zu be-
sprechen.

2.4. Allgemeine Leistungspflichten

2.4.1. Grundsätzlicher Bestandteil der Leistungserbringung
Zum grundsätzlichen Bestandteil der Leistungserbringung gehören Leistungen, die auch ohne Er-
wähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören
Insbesondere sind dies:

¡ Teilnahme des Brückenkopfes des AN, an sicherheitsrelevanten Besprechungen, die vom AG
und/oder dessen Beauftragten oder von der örtlichen Bauleitung angesetzt werden, ein-
schließlich der betreffenden Nach-/Unterlieferanten.

¡ Einrichten und Räumen der Baustelle einschließlich der Geräte und dergleichen.
¡ Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich der Geräte und dergleichen.
¡ Vorhalten der Kleingeräte und Werkzeuge.
¡ Gestellung der erforderlichen Transport- und Hebezeuge.
¡ Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten einschließlich des Vorhaltens der

Messgeräte.
¡ Alle notwendigen Tests, Qualitätskontrollen, Prüfungen und Werksabnahmen, sowie alle Be-

scheinigungen, Zeugnisse und Protokolle hierüber.
¡ Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und

den behördlichen Bestimmungen.
¡ Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom AG beigestellt sind, von den angege-

benen Übergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern.
¡ Entsorgen von Abfall in Absprache mit der Abfallfachkraft des AG aus dem Bereich des AN,

sowie Beseitigen der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des AN herrühren.

2.4.2. Technische Vorschriften
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2.    
2.4.    
2.4.2.    

Der AN hat die spezifischen, technischen Richtlinien und Bestimmungen des AG bei der Leis-
tungserbringung zu beachten.
Insbesondere sind dies: (hier gelten jeweils die aktuellen und allgemeinen Versionen)

¡ DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention
¡ BGV C14 – UVV Wärmekraftwerke und Heizwerke
¡ DGUV Vorschrift 30 (BGV C14) – Wärmekraftwerke und Heizwerke
¡ Gültige Regelwerke und Vorschriften entsprechend der Leistungsbeschreibung
¡ Betriebssicherheits-Verordnung § 10, Anlage 2, Pkt. 5
¡ Immissionsschutzrecht (BImSchG, BImSchV)
¡ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
¡ AGFW-Richtlinien
¡ TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Vibrations-Arbeitsschutzverord-

nung)
¡ TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
¡ TRGS 500 „Technische Regeln Gefahrstoffe“
¡ TRGS 519 „ Asbest Abbruch-, Sanierung- oder Instandsetzung“
¡ TRGS 521 „Faserstäube“
¡ TRGS 558 „Tätigkeiten Hochtemperaturwolle“
¡ TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer

Stoffe“

Bestimmungen des AG (beiliegend als Anlage)

¡ VA_AS_18 „Grundsätze zur Arbeitssicherheit'“
¡ VA_US_20 „Abfallmanagement und -entsorgung“
¡ Betriebsanweisung BA-EE_828 „Werkordnung für Energieerzeugungs-Standorte der SWM“

Zusätzlich für Standort HKW Nord
¡ Betriebsanweisung BA_EE_NNO_14 „Ergänzende standortspezifische Anforderungen HKW

Nord“

Zusätzlich für Standort HKW Süd
¡ Betriebsanweisung BA_EE_SSU_1014 „Standortspezifische Sicherheitshinweise HKW Süd“
¡ Verfahrensanweisung VA_EE-SSU_2515 „Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Turbinen

im HKW Süd“

Zusätzlich für Standort Mitte
¡ BA_EE_MMI_14 „Ergänzende standortspezifische Anforderungen Dezentrale Erzeugung und

Erneuerbare Energien regional“
¡ BA_EE_MMI_11 „Absichern von Arbeitsstellen nahe elektrischer Anlagen“
¡ Verfahrensanweisung VA_EE-MMI_04 „Zugang zu den BoB-Anlagen“

Zusätzlich für Standort Wasserkraftwerke
¡ BA_EE-W_01 Standortspezifische Sicherheitshinweise Bereich Wasserkraft

Technische Ausführungsrichtlinien
¡ Techn. Ausführungsrichtlinie für Wärmedämmung C2_04
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2.    
2.4.    
2.4.2.    

Mitgeltende Unterlagen über den Einkauf
¡ Merkblatt Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk- und Dienstver-

trägen
¡ Verpflichtung Geschäftspartnerkodex ergänzende Vereinbarungen und Geschäftspartnerko-

dex
¡ Allgemeinen Einkaufsbedingungen des SWM-Konzerns für Lieferungen und Leistungen – AE-

BL

2.4.3. Sicherheitsunterweisung der eingesetzten Leistungserbringer
Bei Arbeiten in Standorten der Energieerzeugung der Stadtwerke München ist die „Werkordnung
für die Energieerzeugungsstandorte der Stadtwerke München“ (BA_EE_828) zu beachten. Die
Werkordnung wird Vertragsbestandteil.

Jeder Leistungserbringer muss vor der Ankunft am Standort per Internet eine Sicherheitsunterwei-
sung durchführen. Der Durchführungsnachweis hierüber (Zertifikatausdruck) ist Voraussetzung für
den Standort-Zutritt. Alle Informationen hierzu sowie die Werkordnung können unter
http://asip.swm.de/ abgerufen werden.

2.4.4. Verpackung und Transport
Transportgerechte Verpackung und Transport der gesamten Lieferung frei Einbaustelle, Zwi-
schentransport und Zwischenlagerung auf der Baustelle einschließlich Prüfung, Versicherung und
ggf. Schaffung der Transportvoraussetzungen.
Der Transport und die Lagerung haben sachgemäß mit der für die jeweiligen Bauteile notwendi-
gen Sorgfalt zu erfolgen.
Bei längeren Zwischenlagerungen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.
Alle Lieferungen sind eindeutig mit Empfänger und Verwendungszweck zu kennzeichnen, so dass
Verwechselungen am Verwendungsort ausgeschlossen sind. Diese müssen direkt an den Emp-
fänger (örtliche Bauleitung des AN) adressiert werden. Für die Entladung der Lieferung, Entsor-
gung des Verpackungs- und Transportmaterials ist der AN verantwortlich.
Anlieferungen zur Baustelle sollen während der Arbeitszeit des Montagepersonals erfolgen. Im
Hinblick auf die Anwohner dürfen Anlieferungen, ohne ausdrückliche Zustimmung des AG, nur in
einem Zeitfenster Mo-Do von 7.00 -15.30 Uhr und Fr 7.00 -13.00 Uhr erfolgen.

2.4.5. Dokumentation 
In der Regel ist ein ordnungsgemäß ausgefülltes Aufmaßblatt mit bemaßter Skizze/Zeichnung inkl.
GAEB-Datei als ausreichend zu betrachten.
¡ FB_TS-AK_75 „Aufmaßblatt für Isolierarbeiten“

Sonderfälle werden vorab separat abgestimmt uns separat nach gesondertem Angebot verrech-
net. Hierbei gilt:
Alle vom AN vorzulegenden Unterlagen (Zeichnungen, Berichte/Beschreibungen, Berechnungen
usw.) sind in drei Exemplaren in Papierform sowie einmal in digitaler Form (Original- und
PDF/DWG-Dateien) auf CD-ROM dem AG zu übergeben.
Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom AN im nötigen Umfang wei-
terzubearbeiten, u.a. normgerecht farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und
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2.    
2.4.    
2.4.5.    

in Ordnern vorzulegen.
Der AG behält sich das Recht vor, Zeichnungen und andere Unterlagen zurückzuweisen, wenn die
Qualität der Ausführung und des Inhalts nicht den vom AG gestellten Anforderungen und Richtlini-
en entspricht. Daraus ergibt sich eine Revisionspflicht für den AN.

Die technische Dokumentation ist in deutscher Sprache und in dreifacher Ausfertigung bei der
Montageabnahme entsprechend den gültigen Regelwerken und internen Vorschriften zu überge-
ben.

2.4.6. Freihaltung von Flächen
Die für die Aufrechterhaltung des Verkehrs bestimmten Flächen sind freizuhalten. Der Zugang zu
Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr, und dergleichen darf
nicht mehr als durch die Ausführung unvermeidlich behindert werden.
 

3. LEISTUNGEN DES AG

· Mithilfe bei der Beschaffung von Bestandsunterlagen für den AN
 

4. TERMINE

Laufzeit Rahmenvertrag von 01.08.2024 bis 31.07.2027

Eine Vertragsverlängerung zu den gleichen Konditionen ist nicht vorgesehen.
 

5. VERGÜTUNG

5.1. Rahmenvertragsleistungen

Preise sind in dem gesonderten Preisblatt vereinbart.
Alle genannten Preise sind Netto-Preise (ohne Umsatzsteuer).

5.2. Verrechnungssätze 

Für zusätzlich notwendige Leistungen hat der AN in der Regel vor Ausführungsbeginn ein detail-
liertes Angebot bei der Projektleitung der AG einzureichen.
Nur falls die zu beauftragende Leistung eilt oder eine Abrechnung auf Basis den angefragten Ver-
rechnungssätzen (Stundensätze und Zuschläge) seitens des AG freigegeben ist, können diese für
die Abrechnung verwendet werden.

Arbeiten an Freitagnachmittagen und Samstagen sind denen der übrigen Wochentage gleichge-
stellt. Ansonsten gelten für Überstunden die gesetzlichen Bestimmungen.
Von den SWM beauftragte Mehrarbeit (Überstunden ab der 48. Stunde), Nachtarbeit, Sonn- und
Feiertagsarbeit werden die Zuschläge gemäß Tarifvertrag, bezogen auf den Gesamttarifstunden-
lohn (GTL) verrechnet.

Die Verrechnungssätze enthalten sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten
(einschl. Zulagen, Zuschläge einschließlich die für erschwerte Bedingungen und vermögenswirk
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5.    
5.2.    

same Leistungen), die Lohn und Gehaltszusatz- und -nebenkosten, die Gemeinkosten, sämtliche
Kosten für die An- und Abfahrtszeiten, Übernachtungskosten sowie Wagnis und Gewinn.

Ferner enthalten die Verrechnungssätze sämtliche Kosten für Werkzeuge, Geräte, Maschinen,
Wartungs- und Prüfkosten, Transportkosten, Abladung und Vorhaltung etc., Verbrauchsmaterial
wie Trenn- und Schruppscheiben und persönliche Schutzausrüstungen.

5.3. Rechnungsstellung

Den fortlaufend nummerierten Rechnungen hat der AN alle zur Prüfung erforderlichen und abrech-
nungsrelevanten Unterlagen beizulegen. Jede Abschlagszahlung (AZ) ist von den nachfolgenden
Rechnungen abzuziehen. In den Mengenberechnungen ist bei den Massen stets auf die Seite der
entsprechenden Aufmaßblätter hinzuweisen.
Die Schlussrechnung ist deutlich als solche zu kennzeichnen. Falls Korrekturen durchgeführt wur-
den, erhält der AN eine Kopie der geprüften Rechnung zur Vergütung gestellt.

5.4. Abrechnungsrelevante Unterlagen

Der AN füllt hierzu die entsprechenden Unterlagen aus und lässt sich die festgelegten Arbeitsum-
fänge durch Unterschrift des AG bestätigen. 
Die Zusammenstellung der Leistungspositionen und Regiestunden hat gesondert zu erfolgen.
Die Eintragungen sind dokumentenecht auszuführen, wobei die Urschrift der AG erhält und die
Zweitschrift beim AN verbleibt. Die Durchschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderun-
gen. Eine fortlaufende Nummerierung erfolgt je Auftragsnummer.

„Darüber hinaus ist für den elektronischen Datenaustausch im Rahmen der Abrechnung den AG
eine DA 11-Datei nach dem REB 23.003-Standard zur Verfügung zu stellen. Die geprüften und
freigegebenen Aufmasse werden beim AG im System erfasst und ein Rechnungskontrolldruck er-
stellt. Dieses Rechnungskontrolldruck wird unterschrieben dem AN zugeleitet. Er gilt als vorgezo-
gene Rechnungsprüfung und dient als Anlage für die Rechnungsstellung“.

Als abrechnungsrelevante Unterlagen sind zu beachten:
¡ FB_TS-AK_75 „Aufmaßblatt für Isolierarbeiten“
¡ Rechnungskontrollausdruck mit Unterschrift
¡ FB_TS_15 „Regiestundennachweis“
¡ FB_TS_16 „Aufmaßblatt Geräte und Material FC“

5.5. Zahlungen

Die Zahlungen leistet der AG 30 Tage nach Eingang der ordnungsgemäßen und prüfbaren Rech-
nungen, die die Erfüllung der entsprechenden Zahlungsbedingungen nachweisen.
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5.    
5.5.    

 

6. ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Anlage 1: Merkblatt Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk- und Dienstver-
trägen

Anlage 2: FB_TS-AK_75 „Aufmassblatt für Isoliertechnik“

Anlage 3: FB_TS_15 „Regiestundennachweis“

Anlage 4: FB_TS_16 „Aufmassblatt Geräte und Material“

Anlage 5: VA_AS_18 (Grundsätze zur Arbeitssicherheit)

Anlage 6: VA_US_20 „Abfallmanagement und -entsorgung“

Anlage 7: BA-EE_828 Werkordnung für Energieerzeugungs-Standorte der SWM

Anlage 8: BA_EE_SSU_1014 Standortspezifische Sicherheitshinweise HKW Süd

Anlage 9: BA_EE_MMI_14 Standortspezifische Sicherheitshinweise Standort Dezentrale Erzeugung
und Erneuerbare Energien

Anlage 10: BA_EE_NNO_14 Standortspezifische Sicherheitshinweise HKW Nord

Anlage 11: BA_EE-W_01 Standortspezifische Sicherheitshinweise Wasserkraft

Anlage 12: Techn. Ausführungsrichtlinien für Wärmedämmung C2_04
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6.    

   

7. LEISTUNGSVERZEICHNIS
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7.    
 

01 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
 

Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel, UK + Verschrottung +
Transport zu den Entsorgungsbehältern an geraden Rohren
alle grösseren Durchmesser werden über m² Formarbeit an Leitungen
abgerechnet

 

01.01 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 40 mm
 

01.01.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25

 

150 m .................... ....................
 

01.01.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50

 

15 m .................... ....................
 

01.01.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80

 

15 m .................... ....................
 

01.01.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 100

 

15 m .................... ....................
 

01.01.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150

 

15 m .................... ....................
 

01.01.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

01.01.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

01.01.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

01.01.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

01.01 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 40 mm  ....................
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01.02 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 60 mm
 

01.02.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25

 

15 m .................... ....................
 

01.02.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50

 

150 m .................... ....................
 

01.02.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80

 

150 m .................... ....................
 

01.02.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

01.02.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

01.02.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

01.02.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

01.02.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

01.02.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

01.02 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 60 mm  ....................
   

 

01.03 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 80 mm
 

01.03.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

01.03.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m .................... ....................
 

01.03.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80

 

30 m .................... ....................
 

01.03.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

01.03.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

01.03.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250

 

15 m .................... ....................
 

01.03.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

01.03.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

01.03.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

01.03 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 80 mm  ....................
   

 

01.04 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso100 mm
 

01.04.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

01.04.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

01.04.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

01.04.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 m .................... ....................
 

01.04.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

15 m .................... ....................
 

01.04.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 250

 

15 m .................... ....................
 

01.04.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

15 m .................... ....................
 

01.04.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

01.04.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

01.04 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso100 mm  ....................
   

 

01.05 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 160 mm
 

01.05.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 m .................... ....................
 

01.05.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

01.05.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

01.05 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 160 mm  ....................
   

 

01.06 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 220 mm
 

01.06.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.06.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

01.06.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

01.06 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 220 mm  ....................
   

 

01 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel  ....................
   

 

02 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturen
 

Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturen +Verschrottung +
Transport zu den Entsorgungsbehältern

 

02.01 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 40 mm
 

02.01.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

02.01.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

02.01.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

02.01.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

02.01.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

02.01.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

02.01.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

02.01.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

02.01.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

02.01 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 40 mm  ....................
   

 

02.02 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 60 mm
 

02.02.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

02.02.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50

 

45 St .................... ....................
 

02.02.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

02.02.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

02.02.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

02.02.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

02.02.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

02.02.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

02.02.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

3 St .................... ....................
 

02.02 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 60 mm  ....................
   

 

02.03 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 80 mm
 

02.03.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

02.03.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

02.03 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 80 mm  ....................
   

 

02.04 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 100 mm
 

02.04.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25
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3 St .................... ....................
 

02.04.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

02.04.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

02.04 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 100 mm  ....................
   

 

02.05 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 160 mm
 

02.05.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

02.05.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

02.05.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

02.05 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 160 mm  ....................
   

 

02.06 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 220 mm
 

02.06.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

02.06.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

02.06.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

02.06 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 220 mm  ....................
   

 

02 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturen  ....................
   

 

03 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch- und
Kompensatorenkappen

 

Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch- und
Kompensatorenkappen + Verschrottung, Transport zu den
Entsorgungsbehältern

 

03.01 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40mm
 

03.01.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

03.01.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

03.01.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

03.01 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40mm  ....................
   

 

03.02 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60mm
 

03.02.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

03.02.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50

 

15 St .................... ....................
 

03.02.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

03.02.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

03.02.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

03.02.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 33 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

03.02.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

03.02.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

03.02.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

03.02 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60mm  ....................
   

 

03.03 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80mm
 

03.03.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

03.03.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

03.03.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

03.03 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80mm  ....................
   

 

03.04 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100mm
 

03.04.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

03.04.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

03.04.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

03.04.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

03.04.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

03.04.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

03.04.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

15 St .................... ....................
 

03.04.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

03.04.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

03.04 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100mm  ....................
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03.05 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160mm
 

03.05.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

03.05.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

03.05 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160mm  ....................
   

 

03.06 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220mm
 

03.06.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

03.06.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

03.06.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

03.06 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220mm  ....................
   

 

03 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch- und
Kompensatorenkappen

 ....................

   

 

04 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
 

De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an geraden Rohren unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen

 

04.01 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 40 mm
 

04.01.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 25

 

255 m .................... ....................
 

04.01.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

75 m .................... ....................
 

04.01.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 80

 

15 m .................... ....................
 

04.01.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 100

 

15 m .................... ....................
 

04.01.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150

 

15 m .................... ....................
 

04.01.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 250

 

15 m .................... ....................
 

04.01.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 350

 

15 m .................... ....................
 

04.01.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 500

 

15 m .................... ....................
 

04.01.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 1000

 

15 m .................... ....................
 

04.01 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 40 mm  ....................
   

 

04.02 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 60 mm
 

04.02.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 25

 

450 m .................... ....................
 

04.02.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 50

 

450 m .................... ....................
 

04.02.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 80

 

195 m .................... ....................
 

04.02.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

60 m .................... ....................
 

04.02.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 150

 

150 m .................... ....................
 

04.02.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 250

 

150 m .................... ....................
 

04.02.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 350

 

45 m .................... ....................
 

04.02.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 500

 

45 m .................... ....................
 

04.02.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 1000

 

30 m .................... ....................
 

04.02 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 60 mm  ....................
   

 

04.03 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 80 mm
 

04.03.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 25

 

45 m .................... ....................
 

04.03.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 50

 

60 m .................... ....................
 

04.03.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 80

 

60 m .................... ....................
 

04.03.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 100

 

60 m .................... ....................
 

04.03.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 150

 

60 m .................... ....................
 

04.03.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 39 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

60 m .................... ....................
 

04.03.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 350

 

75 m .................... ....................
 

04.03.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 500

 

45 m .................... ....................
 

04.03.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 1000

 

30 m .................... ....................
 

04.03 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 80 mm  ....................
   

 

04.04 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 100 mm
 

04.04.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 25

 

15 m .................... ....................
 

04.04.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 50

 

15 m .................... ....................
 

04.04.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 80

 

75 m .................... ....................
 

04.04.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100

 

300 m .................... ....................
 

04.04.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 150

 

150 m .................... ....................
 

04.04.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250

 

450 m .................... ....................
 

04.04.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 350

 

300 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

04.04.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500

 

225 m .................... ....................
 

04.04.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000

 

60 m .................... ....................
 

04.04 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 100 mm  ....................
   

 

04.05 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 160 mm
 

04.05.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

04.05.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

04.05.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 80

 

30 m .................... ....................
 

04.05.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 100

 

30 m .................... ....................
 

04.05.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 150

 

60 m .................... ....................
 

04.05.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 250

 

240 m .................... ....................
 

04.05.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 350

 

75 m .................... ....................
 

04.05.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 500

 

45 m .................... ....................
 

04.05.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 1000

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

60 m .................... ....................
 

04.05 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 160 mm  ....................
   

 

04.06 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 220 mm
 

04.06.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

04.06.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

04.06.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

04.06.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

04.06.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

04.06.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 250

 

210 m .................... ....................
 

04.06.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 350

 

210 m .................... ....................
 

04.06.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 500

 

30 m .................... ....................
 

04.06.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 1000

 

150 m .................... ....................
 

04.06 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 220 mm  ....................
   

 

04 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel  ....................
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05 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 1,5D Bogen
 

De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 1,5D Bogen unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen

 

05.01 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm
 

05.01.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 25

 

240 St .................... ....................
 

05.01.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 50

 

75 St .................... ....................
 

05.01.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

05.01.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

05.01.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

05.01.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

05.01.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

05.01.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

05.01.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

05.01 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm  ....................
   

 

05.02 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm
 

05.02.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 25
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525 St .................... ....................
 

05.02.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 50

 

240 St .................... ....................
 

05.02.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 80

 

90 St .................... ....................
 

05.02.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

 

45 St .................... ....................
 

05.02.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 150

 

45 St .................... ....................
 

05.02.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 250

 

30 St .................... ....................
 

05.02.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

05.02.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

05.02.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

05.02 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm  ....................
   

 

05.03 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm
 

05.03.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

05.03.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

05.03.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

30 St .................... ....................
 

05.03.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

05.03.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

05.03.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

05.03.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

05.03.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

05.03.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

05.03 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm  ....................
   

 

05.04 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm
 

05.04.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

05.04.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

05.04.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 80

 

30 St .................... ....................
 

05.04.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 100

 

150 St .................... ....................
 

05.04.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 150

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

45 St .................... ....................
 

05.04.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 250

 

45 St .................... ....................
 

05.04.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 350

 

30 St .................... ....................
 

05.04.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

05.04.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

05.04 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm  ....................
   

 

05.05 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm
 

05.05.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

05.05.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

05.05.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 80

 

30 St .................... ....................
 

05.05.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

05.05.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

05.05.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

05.05.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 350

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

05.05.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

05.05.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

05.05 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm  ....................
   

 

05.06 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm
 

05.06.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

05.06.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

05.06.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

05.06 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm  ....................
   

 

05 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 1,5D Bogen  ....................
   

 

06 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 2,5D Bogen
 

De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 2,5D Bogen unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen

 

06.01 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm
 

06.01.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

06.01.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

06.01.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

06.01.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

06.01.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

06.01.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

06.01.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

06.01.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

06.01.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

06.01 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm  ....................
   

 

06.02 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm
 

06.02.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

06.02.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

06.02.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

06.02.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

06.02.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 150

 

45 St .................... ....................
 

06.02.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 250

 

45 St .................... ....................
 

06.02.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

06.02.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

06.02.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

06.02 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm  ....................
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06.03 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm
 

06.03.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

06.03.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 50

 

15 St .................... ....................
 

06.03.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

06.03.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 100

 

30 St .................... ....................
 

06.03.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

06.03.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

 

30 St .................... ....................
 

06.03.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 350

 

30 St .................... ....................
 

06.03.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

06.03.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

06.03 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm  ....................
   

 

06.04 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm
 

06.04.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

06.04.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 St .................... ....................
 

06.04.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 80

 

30 St .................... ....................
 

06.04.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

06.04.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

06.04.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 250

 

75 St .................... ....................
 

06.04.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 350

 

60 St .................... ....................
 

06.04.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 500

 

30 St .................... ....................
 

06.04.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

06.04 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm  ....................
   

 

06.05 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm
 

06.05.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

06.05.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 50

 

15 St .................... ....................
 

06.05.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

06.05.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

06.05.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

06.05.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 250

 

60 St .................... ....................
 

06.05.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 350

 

30 St .................... ....................
 

06.05.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 500

 

15 St .................... ....................
 

06.05.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

06.05 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm  ....................
   

 

06.06 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm
 

06.06.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

06.06.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

06.06.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

06.06.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

06.06.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

06.06.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

45 St .................... ....................
 

06.06.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 350

 

45 St .................... ....................
 

06.06.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

06.06.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 1000

 

15 St .................... ....................
 

06.06 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm  ....................
   

 

06 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 2,5D Bogen  ....................
   

 

07 De.+Remontage von Stutzen und Reduz. mit Blechmantel
 

De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Stutzen und
Reduzierungen unter Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die
Mineralwolle ist
zu ersetzen

 

07.01 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 40 mm
 

07.01.0010 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 25

 

150 St .................... ....................
 

07.01.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 50

 

60 St .................... ....................
 

07.01.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

07.01.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

07.01.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

07.01.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

07.01.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

07.01.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

07.01.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

07.01 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 40 mm  ....................
   

 

07.02 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 60 mm
 

07.02.0010 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 25

 

450 St .................... ....................
 

07.02.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 50

 

240 St .................... ....................
 

07.02.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 80

 

90 St .................... ....................
 

07.02.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

07.02.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 150

 

60 St .................... ....................
 

07.02.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 250

 

60 St .................... ....................
 

07.02.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 350

 

15 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

07.02.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

07.02.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

07.02 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 60 mm  ....................
   

 

07.03 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 80 mm
 

07.03.0010 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 25

 

30 St .................... ....................
 

07.03.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 50

 

45 St .................... ....................
 

07.03.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 80

 

45 St .................... ....................
 

07.03.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 100

 

45 St .................... ....................
 

07.03.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

07.03.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

 

30 St .................... ....................
 

07.03.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 350

 

45 St .................... ....................
 

07.03.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

07.03.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 1000

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

6 St .................... ....................
 

07.03 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 80 mm  ....................
   

 

07.04 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 100 mm
 

07.04.0010 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

07.04.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

07.04.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 80

 

45 St .................... ....................
 

07.04.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 100

 

120 St .................... ....................
 

07.04.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 150

 

45 St .................... ....................
 

07.04.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 250

 

90 St .................... ....................
 

07.04.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 350

 

90 St .................... ....................
 

07.04.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 500

 

75 St .................... ....................
 

07.04.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 1000

 

60 St .................... ....................
 

07.04 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 100 mm  ....................
   

 

07.05 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 160 mm
 

07.05.0010 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 25

 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 56 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

3 St .................... ....................
 

07.05.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

07.05.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 80

 

30 St .................... ....................
 

07.05.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

07.05.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

07.05.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

07.05.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

07.05.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

07.05.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

07.05 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 160 mm  ....................
   

 

07.06 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 220 mm
 

07.06.0010 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

07.06.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

07.06.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

07.06.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

07.06.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

07.06.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 250

 

30 St .................... ....................
 

07.06.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 350

 

30 St .................... ....................
 

07.06.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 500

 

15 St .................... ....................
 

07.06.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 1000

 

15 St .................... ....................
 

07.06 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 220 mm  ....................
   

 

07 De.+Remontage von Stutzen und Reduz. mit Blechmantel  ....................
   

 

08 De.+Remontage von Armaturenkappen mit Blechmantel
 

De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturenkappen unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen

 

08.01 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm
 

08.01.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25

 

120 St .................... ....................
 

08.01.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

08.01.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

08.01.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
100

 

3 St .................... ....................
 

08.01.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
150

 

3 St .................... ....................
 

08.01.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
250

 

3 St .................... ....................
 

08.01.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
350

 

3 St .................... ....................
 

08.01.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
500

 

3 St .................... ....................
 

08.01.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

08.01 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm  ....................
   

 

08.02 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm
 

08.02.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25

 

756 St .................... ....................
 

08.02.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50

 

450 St .................... ....................
 

08.02.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80

 

150 St .................... ....................
 

08.02.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
100

 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 59 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

60 St .................... ....................
 

08.02.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
150

 

75 St .................... ....................
 

08.02.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
250

 

60 St .................... ....................
 

08.02.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
350

 

3 St .................... ....................
 

08.02.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
500

 

15 St .................... ....................
 

08.02.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

08.02 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm  ....................
   

 

08.03 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm
 

08.03.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25

 

45 St .................... ....................
 

08.03.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50

 

45 St .................... ....................
 

08.03.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80

 

75 St .................... ....................
 

08.03.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
100

 

60 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

08.03.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
150

 

30 St .................... ....................
 

08.03.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
250

 

30 St .................... ....................
 

08.03.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
350

 

30 St .................... ....................
 

08.03.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
500

 

3 St .................... ....................
 

08.03.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

08.03 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm  ....................
   

 

08.04 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm
 

08.04.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
25

 

3 St .................... ....................
 

08.04.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
50

 

75 St .................... ....................
 

08.04.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
80

 

75 St .................... ....................
 

08.04.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
100

 

150 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

08.04.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
150

 

105 St .................... ....................
 

08.04.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
250

 

90 St .................... ....................
 

08.04.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
350

 

75 St .................... ....................
 

08.04.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
500

 

45 St .................... ....................
 

08.04.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
1000

 

15 St .................... ....................
 

08.04 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100
mm

 ....................

   

 

08.05 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm
 

08.05.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
25

 

30 St .................... ....................
 

08.05.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
50

 

3 St .................... ....................
 

08.05.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
80

 

3 St .................... ....................
 

08.05.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
100

 

15 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

08.05.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
150

 

30 St .................... ....................
 

08.05.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
250

 

30 St .................... ....................
 

08.05.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
350

 

45 St .................... ....................
 

08.05.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
500

 

15 St .................... ....................
 

08.05.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
1000

 

15 St .................... ....................
 

08.05 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160
mm

 ....................

   

 

08.06 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm
 

08.06.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
25

 

3 St .................... ....................
 

08.06.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
50

 

3 St .................... ....................
 

08.06.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
80

 

3 St .................... ....................
 

08.06.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
100

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

08.06.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
150

 

3 St .................... ....................
 

08.06.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
250

 

15 St .................... ....................
 

08.06.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
350

 

30 St .................... ....................
 

08.06.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
500

 

15 St .................... ....................
 

08.06.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
1000

 

15 St .................... ....................
 

08.06 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220
mm

 ....................

   

 

08 De.+Remontage von Armaturenkappen mit Blechmantel  ....................
   

 

09 De.+Remontage von Flansch.-Kompensatorkappen mit Blechmantel
 

De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an
Flansch.-Kompensatorkappen unter Verwendung vorhandener UK + Umm., die
Mineralwolle ist zu
ersetzen

 

09.01 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40 mm
 

09.01.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 25

 

75 St .................... ....................
 

09.01.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

09.01.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

09.01.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

09.01.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

09.01.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

09.01.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 350

 

15 St .................... ....................
 

09.01.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

09.01.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN
1000

 

15 St .................... ....................
 

09.01 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40 mm  ....................
   

 

09.02 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60 mm
 

09.02.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 25

 

90 St .................... ....................
 

09.02.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 50

 

150 St .................... ....................
 

09.02.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 80

 

75 St .................... ....................
 

09.02.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

45 St .................... ....................
 

09.02.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 150

 

60 St .................... ....................
 

09.02.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 250

 

90 St .................... ....................
 

09.02.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 350

 

30 St .................... ....................
 

09.02.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 500

 

30 St .................... ....................
 

09.02.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN
1000

 

30 St .................... ....................
 

09.02 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60 mm  ....................
   

 

09.03 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80 mm
 

09.03.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

09.03.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 50

 

15 St .................... ....................
 

09.03.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 80

 

45 St .................... ....................
 

09.03.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

09.03.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

09.03.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

60 St .................... ....................
 

09.03.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 350

 

75 St .................... ....................
 

09.03.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 500

 

30 St .................... ....................
 

09.03.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN
1000

 

45 St .................... ....................
 

09.03 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80 mm  ....................
   

 

09.04 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100 mm
 

09.04.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

09.04.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

09.04.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

09.04.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
100

 

30 St .................... ....................
 

09.04.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
150

 

120 St .................... ....................
 

09.04.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
250

 

150 St .................... ....................
 

09.04.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
350

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

225 St .................... ....................
 

09.04.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
500

 

60 St .................... ....................
 

09.04.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
1000

 

105 St .................... ....................
 

09.04 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100 mm  ....................
   

 

09.05 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160 mm
 

09.05.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

09.05.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

09.05.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN 80

 

45 St .................... ....................
 

09.05.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
100

 

15 St .................... ....................
 

09.05.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
150

 

3 St .................... ....................
 

09.05.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
250

 

45 St .................... ....................
 

09.05.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
350

 

45 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

09.05.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
500

 

30 St .................... ....................
 

09.05.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
1000

 

30 St .................... ....................
 

09.05 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160 mm  ....................
   

 

09.06 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220 mm
 

09.06.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

09.06.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

09.06.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

09.06.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
100

 

3 St .................... ....................
 

09.06.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
150

 

3 St .................... ....................
 

09.06.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
250

 

15 St .................... ....................
 

09.06.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
350

 

15 St .................... ....................
 

09.06.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
500

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 St .................... ....................
 

09.06.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
1000

 

75 St .................... ....................
 

09.06 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220 mm  ....................
   

 

09 De.+Remontage von Flansch.-Kompensatorkappen mit Blechmantel  ....................
   

 

10 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an geraden Rohrleitungen
unter Verwendung neuer UK + Ummantelung

 

10.01 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm
 

10.01.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 25

 

300 m .................... ....................
 

10.01.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 50

 

45 m .................... ....................
 

10.01.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 80

 

30 m .................... ....................
 

10.01.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 100

 

45 m .................... ....................
 

10.01.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

10.01.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

10.01.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

10.01.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 500

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m .................... ....................
 

10.01.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

10.01 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm  ....................
   

 

10.02 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm
 

10.02.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 25

 

90 m .................... ....................
 

10.02.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 50

 

150 m .................... ....................
 

10.02.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 80

 

60 m .................... ....................
 

10.02.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 100

 

30 m .................... ....................
 

10.02.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 150

 

30 m .................... ....................
 

10.02.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 250

 

30 m .................... ....................
 

10.02.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 350

 

30 m .................... ....................
 

10.02.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

10.02.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

10.02 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 71 von 167
   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

10.03 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm
 

10.03.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

10.03.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

10.03.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 80

 

30 m .................... ....................
 

10.03.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 100

 

30 m .................... ....................
 

10.03.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 150

 

30 m .................... ....................
 

10.03.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

10.03.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

10.03.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

10.03.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

10.03 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm  ....................
   

 

10.04 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm
 

10.04.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

10.04.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

10.04.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

10.04.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100

 

15 m .................... ....................
 

10.04.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 150

 

15 m .................... ....................
 

10.04.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250

 

75 m .................... ....................
 

10.04.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 350

 

45 m .................... ....................
 

10.04.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500

 

15 m .................... ....................
 

10.04.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

10.04 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm  ....................
   

 

10.05 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm
 

10.05.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

10.05.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

10.05.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

10.05 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm  ....................
   

 

10.06 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm
 

10.06.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 25

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 50

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 80

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 100

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 150

 

3 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

10.06.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 250

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 350

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 500

 

3 m .................... ....................
 

10.06.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 1000

 

15 m .................... ....................
 

10.06 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm  ....................
   

 

10 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel  ....................
   

 

11 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 1,5D
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 1,5D unter
Verwendung neuer UK + Ummantelung

 

11.01 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm
 

11.01.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 25

 

300 St .................... ....................
 

11.01.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

11.01.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

11.01.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 100

 

30 St .................... ....................
 

11.01.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

11.01.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

11.01.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

11.01.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

11.01.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

11.01 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm  ....................
   

 

11.02 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm
 

11.02.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 25

 

150 St .................... ....................
 

11.02.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 50

 

105 St .................... ....................
 

11.02.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 80

 

30 St .................... ....................
 

11.02.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

11.02.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

11.02.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

11.02.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

11.02.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

11.02.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

11.02 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm  ....................
   

 

11.03 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm
 

11.03.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

11.03.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 1000

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

3 St .................... ....................
 

11.03 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm  ....................
   

 

11.04 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm
 

11.04.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

11.04.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

11.04 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm  ....................
   

 

11.05 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm
 

11.05.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 25
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3 St .................... ....................
 

11.05.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

11.05.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

11.05 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm  ....................
   

 

11.06 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm
 

11.06.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

11.06.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

11.06.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

11.06 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm  ....................
   

 

11 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 1,5D  ....................
   

 

12 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 2,5D
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 2,5D unter
Verwendung neuer UK + Ummantelung

 

12.01 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm
 

12.01.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

12.01.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

12.01.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

12.01 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm  ....................
   

 

12.02 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm
 

12.02.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 25

 

6 St .................... ....................
 

12.02.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

12.02.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

12.02.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

12.02.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 150

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

12.02.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

12.02.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

12.02.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

12.02.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

12.02 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm  ....................
   

 

12.03 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm
 

12.03.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

12.03.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

12.03.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

12.03.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

12.03.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

12.03.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

12.03.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 350

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

12.03.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

12.03.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

12.03 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm  ....................
   

 

12.04 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm
 

12.04.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

12.04.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

12.04.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

12.04.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

12.04.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

12.04.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250

 

30 St .................... ....................
 

12.04.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

12.04.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

12.04.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

12.04 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm  ....................
   

 

12.05 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm
 

12.05.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

12.05.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

12.05 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm  ....................
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12.06 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm
 

12.06.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

12.06.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

12.06 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm  ....................
   

 

12 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 2,5D  ....................
   

 

13 Neumontage von Rohrisolierung mit Blech an Stutzen und Reduz.
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Stutzen und
Reduzierungen unter Verwendung neuer UK + Ummantelung,
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13.01 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm
 

13.01.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 25

 

45 St .................... ....................
 

13.01.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 50

 

15 St .................... ....................
 

13.01.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

13.01.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

13.01.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

13.01.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

13.01.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

13.01.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

13.01.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

13.01 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm  ....................
   

 

13.02 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm
 

13.02.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 25

 

45 St .................... ....................
 

13.02.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

45 St .................... ....................
 

13.02.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 80

 

30 St .................... ....................
 

13.02.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

13.02.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

13.02.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 250

 

15 St .................... ....................
 

13.02.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 350

 

15 St .................... ....................
 

13.02.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 500

 

15 St .................... ....................
 

13.02.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 1000

 

15 St .................... ....................
 

13.02 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm  ....................
   

 

13.03 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm
 

13.03.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

13.03.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

13.03.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

13.03.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 St .................... ....................
 

13.03.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

13.03.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

13.03.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

13.03.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

13.03.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

13.03 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm  ....................
   

 

13.04 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm
 

13.04.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

13.04.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

13.04.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

13.04.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

13.04.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

13.04.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 St .................... ....................
 

13.04.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 350

 

15 St .................... ....................
 

13.04.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

13.04.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

13.04 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm  ....................
   

 

13.05 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm
 

13.05.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

13.05.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

13.05.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

13.05 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm  ....................
   

 

13.06 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm
 

13.06.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

13.06.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 1000

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

13.06 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm  ....................
   

 

13 Neumontage von Rohrisolierung mit Blech an Stutzen und Reduz.  ....................
   

 

14 Neumontage von Armaturenkappen mit Blech
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturenk. unter
Verwendung neuer UK + Ummantelung,

 

14.01 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm
 

14.01.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 25

 

45 St .................... ....................
 

14.01.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

14.01.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

14.01.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

14.01.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

14.01.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

14.01.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

14.01.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

14.01.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

14.01 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm  ....................
   

 

14.02 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm
 

14.02.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 25

 

60 St .................... ....................
 

14.02.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 50

 

60 St .................... ....................
 

14.02.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

14.02.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

14.02.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

14.02.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

14.02.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

14.02.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

14.02.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

14.02 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm  ....................
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14.03 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm
 

14.03.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

14.03.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

14.03 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm  ....................
   

 

14.04 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm
 

14.04.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

14.04.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

14.04.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

14.04.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

14.04.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

14.04.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 250

 

9 St .................... ....................
 

14.04.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

14.04.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

14.04.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

14.04 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm  ....................
   

 

14.05 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm
 

14.05.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

14.05.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

14.05.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

14.05 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm  ....................
   

 

14.06 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm
 

14.06.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

14.06.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

14.06.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

14.06 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm  ....................
   

 

14 Neumontage von Armaturenkappen mit Blech  ....................
   

 

15 Neumontage von Flansch+Kompensatorkappen mit Blech
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch.-
Kompensatorkappen unter Verwendung neuer UK + Ummantelung

 

15.01 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm
 

15.01.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

15.01.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

15.01.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

15.01 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm  ....................
   

 

15.02 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm
 

15.02.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25

 

15 St .................... ....................
 

15.02.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

15.02.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

15.02.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

15.02.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

15.02.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

15.02.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 97 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

15.02.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

15.02.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

15.02 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm  ....................
   

 

15.03 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm
 

15.03.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

15.03.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm, bis DN 1000

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

3 St .................... ....................
 

15.03 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm  ....................
   

 

15.04 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm
 

15.04.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

15.04.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

15.04.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 80

 

15 St .................... ....................
 

15.04.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

15.04.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

15.04.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 250

 

30 St .................... ....................
 

15.04.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

45 St .................... ....................
 

15.04.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

15.04.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

15.04 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm  ....................
   

 

15.05 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm
 

15.05.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25
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3 St .................... ....................
 

15.05.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

15.05.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

15.05 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm  ....................
   

 

15.06 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm
 

15.06.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 25

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

15.06.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

15.06.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

15.06 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm  ....................
   

 

15 Neumontage von Flansch+Kompensatorkappen mit Blech  ....................
   

 

16 Demontage von Rohrisolierung (Formarbeiten)mit Blechmantel
 

Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel, UK und sonstigen
Formteilen,Verschrottung + Transport zu den Entsorgungsbehältern. alle
Zulagen für
Bogen, Einsätze, Abflachungen, Rosetten, Blenden usw. müssen in den m²
Preis mit einkalkuliert werden

 

16.01 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm
 

16.01.0010 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

3 m² .................... ....................
 

16.01.0020 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m² .................... ....................
 

16.01.0030 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

3 m² .................... ....................
 

16.01.0040 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

15 m² .................... ....................
 

16.01.0050 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

3 m² .................... ....................
 

16.01.0060 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

3 m² .................... ....................
 

16.01 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm  ....................
   

 

16.02 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm
 

16.02.0010 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 50

 

3 m² .................... ....................
 

16.02.0020 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 100

 

3 m² .................... ....................
 

16.02.0030 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 150

 

3 m² .................... ....................
 

16.02.0040 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 350

 

3 m² .................... ....................
 

16.02.0050 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 500

 

3 m² .................... ....................
 

16.02.0060 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 1000

 

3 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

16.02 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm  ....................
   

 

16 Demontage von Rohrisolierung (Formarbeiten)mit Blechmantel  ....................
   

 

17 De.+Remontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm.
 

De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung vorhandener UK + Umm., die Mineralwolle ist zu ersetzen

 

17.01 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm
 

17.01.0010 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

105 m² .................... ....................
 

17.01.0020 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

270 m² .................... ....................
 

17.01.0030 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

75 m² .................... ....................
 

17.01.0040 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

90 m² .................... ....................
 

17.01.0050 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

60 m² .................... ....................
 

17.01.0060 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

30 m² .................... ....................
 

17.01 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm  ....................
   

 

17.02 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm
 

17.02.0010 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 50

 

3 m² .................... ....................
 

17.02.0020 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 100

 

3 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

17.02.0030 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 150

 

3 m² .................... ....................
 

17.02.0040 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 350

 

30 m² .................... ....................
 

17.02.0050 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 500

 

3 m² .................... ....................
 

17.02.0060 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 1000

 

75 m² .................... ....................
 

17.02 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm  ....................
   

 

17 De.+Remontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm.  ....................
   

 

18 De.+Remontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit
Blechm.

 

De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung vorhandener UK + Umm., die Mineralwolle ist zu ersetzen

 

18.01 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten beiten Auflager
 

18.01.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

18.01.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

18.01.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

18.01.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

18.01.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 500

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

18.01.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

18.01 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten beiten Auflager  ....................
   

 

18.02 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten
 

18.02.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 50

 

60 St .................... ....................
 

18.02.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 100

 

45 St .................... ....................
 

18.02.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

18.02.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 350

 

90 St .................... ....................
 

18.02.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 500

 

30 St .................... ....................
 

18.02.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 1000

 

120 St .................... ....................
 

18.02 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten  ....................
   

 

18.03 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsätze
 

18.03.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 50

 

45 St .................... ....................
 

18.03.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 100

 

45 St .................... ....................
 

18.03.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 150

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

3 St .................... ....................
 

18.03.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 350

 

90 St .................... ....................
 

18.03.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 500

 

60 St .................... ....................
 

18.03.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 1000

 

75 St .................... ....................
 

18.03 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsätze  ....................
   

 

18.04 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben
 

18.04.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 50

 

1200 St .................... ....................
 

18.04.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 100

 

300 St .................... ....................
 

18.04.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 150

 

105 St .................... ....................
 

18.04.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 350

 

240 St .................... ....................
 

18.04.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 500

 

30 St .................... ....................
 

18.04.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

18.04 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben  ....................
   

 

18.05 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen
 

18.05.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 50
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15 St .................... ....................
 

18.05.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

18.05.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

18.05.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 350

 

60 St .................... ....................
 

18.05.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

18.05.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

18.05 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen  ....................
   

 

18 De.+Remontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit
Blechm.

 ....................

   

 

19 Neumontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm.
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung neuer UK + Umm.

 

19.01 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm
 

19.01.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

 

3 m² .................... ....................
 

19.01.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

 

3 m² .................... ....................
 

19.01.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

 

3 m² .................... ....................
 

19.01.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m² .................... ....................
 

19.01.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

 

3 m² .................... ....................
 

19.01.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

 

150 m² .................... ....................
 

19.01 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm  ....................
   

 

19.02 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm
 

19.02.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 50

 

3 m² .................... ....................
 

19.02.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 100

 

3 m² .................... ....................
 

19.02.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 150

 

3 m² .................... ....................
 

19.02.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 350

 

3 m² .................... ....................
 

19.02.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 500

 

3 m² .................... ....................
 

19.02.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 1000

 

3 m² .................... ....................
 

19.02 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm  ....................
   

 

19 Neumontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm.  ....................
   

 

20 Neumontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit Blechm.
 

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung neuer UK + Umm.
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20.01 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Auflager
 

20.01.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

20.01.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

20.01.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

20.01.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

20.01.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

20.01.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

20.01 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Auflager  ....................
   

 

20.02 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten
 

20.02.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

20.02.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

20.02.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 150

 

45 St .................... ....................
 

20.02.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 350

 

45 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

20.02.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 500

 

15 St .................... ....................
 

20.02.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 1000

 

15 St .................... ....................
 

20.02 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten  ....................
   

 

20.03 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsätze
 

20.03.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

20.03.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

20.03.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

20.03.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 350

 

3 St .................... ....................
 

20.03.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

20.03.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsätze, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

20.03 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsätze  ....................
   

 

20.04 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben
 

20.04.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 50

 

450 St .................... ....................
 

20.04.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

90 St .................... ....................
 

20.04.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 150

 

30 St .................... ....................
 

20.04.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 350

 

90 St .................... ....................
 

20.04.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

20.04.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

20.04 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben  ....................
   

 

20.05 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen
 

20.05.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 50

 

30 St .................... ....................
 

20.05.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 100

 

15 St .................... ....................
 

20.05.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 150

 

15 St .................... ....................
 

20.05.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 350

 

15 St .................... ....................
 

20.05.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 500

 

3 St .................... ....................
 

20.05.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

20.05 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen  ....................
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20.06 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte bis 200
 

20.06.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 50

 

1200 St .................... ....................
 

20.06.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 100

 

240 St .................... ....................
 

20.06.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 150

 

90 St .................... ....................
 

20.06.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 350

 

270 St .................... ....................
 

20.06.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 500

 

15 St .................... ....................
 

20.06.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 1000

 

15 St .................... ....................
 

20.06 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte bis 200  ....................
   

 

20.07 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte über 200
 

20.07.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte über 200 mm, bis DN 50

 

3 St .................... ....................
 

20.07.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte über 200 mm, bis DN 100

 

3 St .................... ....................
 

20.07.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte über 200 mm, bis DN 150

 

3 St .................... ....................
 

20.07.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte über 200 mm, bis DN 350

 

240 St .................... ....................
 

20.07.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte über 200 mm, bis DN 500

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 St .................... ....................
 

20.07.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte über 200 mm, bis DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

20.07 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte über 200  ....................
   

 

20 Neumontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit
Blechm.

 ....................

   

 

21 Demontage von Kesselwänden incl. UK, Mineralwolle + Ummantelung
 

Demontage von Kesselwänden* incl. UK, Mineralwolle + Ummantelung,
Verschrottung + Transport zu den Entsorgungsbehältern
*) Großkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wäscher, Rauchgaskanäle und
Membranwände)

 

21.01 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Glattblech
 

21.01.0010 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 100

 

240 m² .................... ....................
 

21.01.0020 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 200

 

75 m² .................... ....................
 

21.01.0030 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 300

 

15 m² .................... ....................
 

21.01.0040 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 400

 

15 m² .................... ....................
 

21.01 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Glattblech  ....................
   

 

21.02 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Trapezblech
 

21.02.0010 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 100

 

3 m² .................... ....................
 

21.02.0020 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 200

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m² .................... ....................
 

21.02.0030 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 300

 

3 m² .................... ....................
 

21.02.0040 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 400

 

3 m² .................... ....................
 

21.02 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Trapezblech  ....................
   

 

21.03 Demontage von Schwarzblech 16 MO³ an Großkomponenten
 

Demontage von Schwarzblech 16 MO³ an Großkomponenten wie z.B. E-Filter,
Wäscher, Rauchgaskanäle und Membranwänden

 

21.03.0010 Demontage von Schwarzblech 16 MO³ an Großkomponenten

 

3 m² .................... ....................
 

21.03 Demontage von Schwarzblech 16 MO³ an Großkomponenten  ....................
   

 

21 Demontage von Kesselwänden incl. UK, Mineralwolle + Ummantelung  ....................
   

 

22 De.+Remontage von Kesselwänden, vorh. UK, vorh. Ummantelung
 

De.+Remontage von Kesselwänden* unter Verwendung vorhandener
Unterkonstruktion und Ummantelung, Mineralwolle ist zu entsorgen und zu
ersetzen, *
Großkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wäscher, Rauchgaskanäle und
Membranwände)

 

22.01 De. und Remontage von KW, Glattblech
 

22.01.0010 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 100

 

3900 m² .................... ....................
 

22.01.0020 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 200

 

5100 m² .................... ....................
 

22.01.0030 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 300

 

1500 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

22.01.0040 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 400

 

300 m² .................... ....................
 

22.01 De. und Remontage von KW, Glattblech  ....................
   

 

22.02 De. und Remontage von KW, Trapezblech
 

22.02.0010 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, Isolierdicke 100

 

150 m² .................... ....................
 

22.02.0020 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, Isolierdicke 200

 

1500 m² .................... ....................
 

22.02.0030 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, Isolierdicke 300

 

450 m² .................... ....................
 

22.02.0040 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, Isolierdicke 400

 

15 m² .................... ....................
 

22.02 De. und Remontage von KW, Trapezblech  ....................
   

 

22 De.+Remontage von Kesselwänden, vorh. UK, vorh. Ummantelung  ....................
   

 

23 De.+Remontage von Formarbeiten an Kesselwänden, vorh. UK, vorh.
Umm.

 

De.+Remontage von Kesselwänden* unter Verwendung vorhandener
Unterkonstruktion und vorh. Ummantelung, Mineralwolle ist zu entsorgen und zu
ersetzen. * Großkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wäscher, Rauchgaskanäle und
Membranwände)

 

23.01 De. und Remontage Isol. Formarbeiten
 

23.01.0010 De- und Remontage Formarbeiten, Rosetten

 

2400 St .................... ....................
 

23.01.0020 De- und Remontage Formarbeiten, Einsätze/Abflachungen

 

1800 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

23.01.0030 De- und Remontage Formarbeiten, Schwarzblech 16 MO³

 

600 St .................... ....................
 

23.01 De. und Remontage Isol. Formarbeiten  ....................
   

 

23 De.+Remontage von Formarbeiten an Kesselwänden, vorh. UK, vorh.
Umm.

 ....................

   

 

24 De.+Remontage von Kesselwänden, neue UK, vorh. Ummantelung
 

De.+Remontage von Kesselwänden unter Verwendung neuer Unterkonstruktion
und vorh.Ummantelung, Mineralwolle ist zu entsorgen und zu ersetzen an
Großkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wäscher, Rauchgaskanäle und
Membranwände)

 

24.01 De. und Remontage von KW, neue UK Glattblech
 

24.01.0010 De- und Remontage KW Glattblech, neue UK, Isolierdicke 100

 

30 m² .................... ....................
 

24.01.0011 De- und Remontage KW Glattblech, neue UK, Isolierdicke 200

 

30 m² .................... ....................
 

24.01.0012 De- und Remontage KW Glattblech, neue UK, Isolierdicke 300

 

3 m² .................... ....................
 

24.01.0013 De- und Remontage KW Glattblech, neue UK, Isolierdicke 400

 

3 m² .................... ....................
 

24.01 De. und Remontage von KW, neue UK Glattblech  ....................
   

 

24.02 De. und Remontage von KW, neue UK Trapezblech
 

24.02.0010 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 100

 

3 m² .................... ....................
 

24.02.0020 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 200

 

3 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

24.02.0030 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 300

 

3 m² .................... ....................
 

24.02.0040 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 400

 

3 m² .................... ....................
 

24.02 De. und Remontage von KW, neue UK Trapezblech  ....................
   

 

24 De.+Remontage von Kesselwänden, neue UK, vorh. Ummantelung  ....................
   

 

25 Neumontage von Kesselwänden, neue UK, neue Ummantelung
 

Neumontage von Kesselwänden unter Verwendung neuer UK und
Ummantelung an Großkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wäscher,
Rauchgaskanäle und
Membranwände)

 

25.01 Neumontage von KW, Glattblech
 

25.01.0010 Neumontage KW Glattblech, Isolierdicke 100

 

300 m² .................... ....................
 

25.01.0020 Neumontage KW Glattblech, Isolierdicke 200

 

150 m² .................... ....................
 

25.01.0030 Neumontage KW Glattblech, Isolierdicke 300

 

30 m² .................... ....................
 

25.01.0040 Neumontage KW Glattblech, Isolierdicke 400

 

15 m² .................... ....................
 

25.01 Neumontage von KW, Glattblech  ....................
   

 

25.02 Neumontage von KW, Trapezblech
 

25.02.0010 Neumontage KW Trapezblech, Isolierdicke 100

 

3 m² .................... ....................
 

25.02.0020 Neumontage KW Trapezblech, Isolierdicke 200

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m² .................... ....................
 

25.02.0030 Neumontage KW Trapezblech, Isolierdicke 300

 

3 m² .................... ....................
 

25.02 Neumontage von KW, Trapezblech  ....................
   

 

25 Neumontage von Kesselwänden, neue UK, neue Ummantelung  ....................
   

 

26 Neumontage von Kesselwänden, Formarbeiten, neue UK, neue
Ummantelung

 

Neumontage von Kesselwänden unter Verwendung neuer UK und
Ummantelung an Großkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wäscher,
Rauchgaskanäle und
Membranwände)

 

26.01 Neumontage KW Isol. Formarbeiten
 

26.01.0010 Neumontage KW Formarbeiten, Rosetten

 

450 St .................... ....................
 

26.01.0020 Neumontage KW Formarbeiten, Einsätze/Abflachungen

 

75 St .................... ....................
 

26.01.0030 Neumontage KW Formarbeiten, Schwarzblech 16 MO³

 

30 St .................... ....................
 

26.01.0040 Neumontage KW Formarbeiten, Ausschnitte bis 200 mm

 

30 St .................... ....................
 

26.01.0050 Neumontage KW Formarbeiten, Ausschnitte über 200 mm

 

45 St .................... ....................
 

26.01 Neumontage KW Isol. Formarbeiten  ....................
   

 

26 Neumontage von Kesselwänden, Formarbeiten, neue UK, neue
Ummantelung

 ....................

   

 

27 Neumontage an Kesselwänden, in Toträumen u. Rohrltg.
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Neumontage an Kesselwänden, in Toträumen und Rohrleitungen, nur mit
Drahtnetzmatten isoliert

 

27.01 Toträume isoliert mit Drahtnetzmatte mehrlagig
 

27.01.0010 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 100 mm

 

120 m² .................... ....................
 

27.01.0020 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 200 mm

 

300 m² .................... ....................
 

27.01.0030 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 300 mm

 

75 m² .................... ....................
 

27.01.0040 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 400 mm

 

15 m² .................... ....................
 

27.01 Toträume isoliert mit Drahtnetzmatte mehrlagig  ....................
   

 

27.02 Rohrleitungen isoliert mit Drahtnetzmatte
 

27.02.0010 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 100 mm

 

375 m² .................... ....................
 

27.02.0020 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 200 mm

 

30 m² .................... ....................
 

27.02.0030 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 300 mm

 

30 m² .................... ....................
 

27.02.0040 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 400 mm

 

3 m² .................... ....................
 

27.02 Rohrleitungen isoliert mit Drahtnetzmatte  ....................
   

 

27 Neumontage an Kesselwänden, in Toträumen u. Rohrltg.  ....................
   

 

28 Demontage v. Drahtnetzmatten an Kesselwänden,Toträumen u. Rohrltg.
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Demontage an Kesselwänden,Toträumen u. Rohrleitungen nur mit
Drahtnetzmatten isoliert + Transport zu den Entsorgungsbehältern

 

28.01 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Toträume
 

28.01.0010 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 100 mm

 

360 m² .................... ....................
 

28.01.0020 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 200 mm

 

300 m² .................... ....................
 

28.01.0030 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 300 mm

 

105 m² .................... ....................
 

28.01.0040 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 400 mm

 

30 m² .................... ....................
 

28.01 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Toträume  ....................
   

 

28.02 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Rohrleitungen
 

28.02.0010 Demontage Rohrleitung - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 100 mm

 

180 m² .................... ....................
 

28.02.0020 Demontage Rohrleitung - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 200 mm

 

3 m² .................... ....................
 

28.02.0030 Demontage Rohrleitung - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 300 mm

 

3 m² .................... ....................
 

28.02.0040 Demontage Rohrleitung - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 400 mm

 

3 m² .................... ....................
 

28.02 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Rohrleitungen  ....................
   

 

28 Demontage v. Drahtnetzmatten an Kesselwänden,Toträumen u.
Rohrltg.

 ....................

   

 

29 Formarbeiten aus Lochblech mit UK
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Demontage von Formarbeiten aus Lochblech mit UK u. Transport zu den
Entsorgungsbehältern

 

29.01 Demontage Formarbeiten von Lochblech
 

29.01.0010 Demontage + Verschrottung incl. aller Formteile

 

30 m² .................... ....................
 

29.01 Demontage Formarbeiten von Lochblech  ....................
   

 

29.02 De.+Remontage Formarbeiten von Lochblech
 

29.02.0010 De- u. Remontage von Lochblech

 

900 m² .................... ....................
 

29.02.0020 De- u. Remontage von Rosetten

 

60 St .................... ....................
 

29.02.0030 De- u. Remontage von Einsätze/Abflachungen

 

90 St .................... ....................
 

29.02 De.+Remontage Formarbeiten von Lochblech  ....................
   

 

29.03 Neumontage Formarbeiten von Lochblech
 

29.03.0010 Neumontage von Lochblech

 

75 m² .................... ....................
 

29.03.0020 Neumontage von Rosetten

 

3 St .................... ....................
 

29.03.0030 Neumontage von Einsätze/Abflachungen

 

3 St .................... ....................
 

29.03.0040 Ausschnitte bis 200 mm

 

120 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 121 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

29.03.0050 Ausschnitte über 200 mm

 

15 St .................... ....................
 

29.03 Neumontage Formarbeiten von Lochblech  ....................
   

 

29 Formarbeiten aus Lochblech mit UK  ....................
   

 

30 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung
 

Demontage von zylindrischen Behältern mit Unterkonstruktion, Ummantelung,
Mineralwolle, Transport zu den Entsorgungsbehältern

 

30.01 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung <100 mm
 

30.01.0010 Demontage Behältermantel Glattblech Dämmung <100 mm

 

3 m² .................... ....................
 

30.01.0020 Demontage Behälterboden Glattblech, eben oder als Trichterausführung <100
mm

 

3 m² .................... ....................
 

30.01.0030 Demontage Behälterboden Glattblech, Zeppelinkopf <100 mm

 

3 m² .................... ....................
 

30.01 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung <100 mm  ....................
   

 

30.02 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung 100 …. 300 mm
 

30.02.0010 Demontage Behältermantel Glattblech Dämmung 100 …. 300 mm

 

3 m² .................... ....................
 

30.02.0020 Demontage Behälterboden Glattblech,eben + Trichterausführung 100 …. 300
mm

 

3 m² .................... ....................
 

30.02.0030 Demontage Behälterboden Glattblech,Zeppelinform 100 …. 300 mm

 

3 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

30.02 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung 100 …. 300
mm

 ....................

   

 

30 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung  ....................
   

 

31 De.- und Remont. von zylindr. Behälterisol., vorh. UK
 

De.- und Remontage von zylindrischer Behälterisolierung unter Verwendung der
UK und Ummantelung, die Mineralwolle ist zu entsorgen und zu
ersetzen.

 

31.01 De + Remontage von Behälterisolierung <100 mm
 

31.01.0010 De- und Remontage Behältermantel Glattblech Dämmung <100 mm

 

15 m² .................... ....................
 

31.01.0020 De- und Remontage Behälterboden Glattblech, eben oder als
Trichterausführung <100 mm

 

15 m² .................... ....................
 

31.01.0030 De- und Remontage Behälterboden Glattblech, Zeppelinkopf <100 mm

 

60 m² .................... ....................
 

31.01 De + Remontage von Behälterisolierung <100 mm  ....................
   

 

31.02 De + Remontage von Behälterisolierung 100 …. 300 mm
 

31.02.0010 De- und Remontage Behältermantel Glattblech Dämmung 100 …. 300 mm

 

45 m² .................... ....................
 

31.02.0020 De- und Remontage Behälterboden Glattblech,eben + Trichterausführung 100
…. 300 mm

 

3 m² .................... ....................
 

31.02.0030 De- und Remontage Behälterboden Glattblech,Zeppelinform 100 …. 300 mm

 

15 m² .................... ....................
 

31.02 De + Remontage von Behälterisolierung 100 …. 300 mm  ....................
   

 

31 De.- und Remont. von zylindr. Behälterisol., vorh. UK  ....................
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32 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung
 

Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung unter Verwendung neuer UK
und Ummantelung

 

32.01 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung <100 mm
 

32.01.0010 Neumontage Behältermantel Glattblech Dämmung <100 mm

 

3 m² .................... ....................
 

32.01.0020 Neumontage Behälterboden Glattblech, eben + Trichterausführung <100 mm

 

3 m² .................... ....................
 

32.01.0030 Neumontage Behälterboden Glattblech, Zeppelinkopf <100 mm

 

3 m² .................... ....................
 

32.01 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung <100 mm  ....................
   

 

32.02 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung 100 …. 300 mm
 

32.02.0010 Neumontage Behältermantel Glattblech Dämmung 100….300 mm

 

3 m² .................... ....................
 

32.02.0020 Neumontage Behälterboden Glattblech, eben + Trichterausführung 100 …. 300
mm

 

3 m² .................... ....................
 

32.02.0030 Neumontage Behälterboden Glattblech, Zeppelinkopf 100 …. 300 mm

 

3 m² .................... ....................
 

32.02 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung 100 …. 300 mm  ....................
   

 

32.03 Neumontage von Formarbeiten zylindrischer Behälterisolierung
 

32.03.0010 Neumontage zyl. Beh., Rosetten

 

15 St .................... ....................
 

32.03.0020 Neumontage zyl. Beh., Einsätze/Abflachungen

 

15 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 124 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

32.03.0030 Neumontage zyl. Beh., Ausschnitte bis 200mm

 

15 St .................... ....................
 

32.03.0040 Neumontage zyl. Beh., Ausschnitte über 200mm

 

15 St .................... ....................
 

32.03 Neumontage von Formarbeiten zylindrischer Behälterisolierung  ....................
   

 

32 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung  ....................
   

 

33 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, ohne Tausch der
Mineralwolle

 

De.und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, ohne Tausch
der Mineralwolle

 

33.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso bis
100mm

 

33.01.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm

 

45 St .................... ....................
 

33.01.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm

 

30 St .................... ....................
 

33.01.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm

 

30 St .................... ....................
 

33.01.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm

 

30 St .................... ....................
 

33.01.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 2000 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm

 

30 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

33.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso
bis 100mm

 ....................

   

 

33.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso bis
200mm

 

33.02.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm

 

3 St .................... ....................
 

33.02.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm

 

6 St .................... ....................
 

33.02.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm

 

6 St .................... ....................
 

33.02.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm

 

6 St .................... ....................
 

33.02.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 2000 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm

 

3 St .................... ....................
 

33.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso
bis 200mm

 ....................

   

 

33 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, ohne Tausch der
Mineralwolle

 ....................

   

 

34 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, mit Tausch der
Mineralwolle

 

De.und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, die
Mineralwolle ist zu entsorgen und zu ersetzen

 

34.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis
100mm
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34.01.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm neue MW Iso
bis 100 mm

 

45 St .................... ....................
 

34.01.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm neue MW Iso
bis 100 mm

 

75 St .................... ....................
 

34.01.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm neue MW Iso
bis 100 mm

 

180 St .................... ....................
 

34.01.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm neue MW Iso
bis 100 mm

 

270 St .................... ....................
 

34.01.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 2000 mm neue MW Iso
bis 100 mm

 

90 St .................... ....................
 

34.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis
100mm

 ....................

   

 

34.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis
200mm

 

34.02.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm neue MW Iso
bis 200 mm

 

15 St .................... ....................
 

34.02.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm neue MW Iso
bis 200 mm

 

105 St .................... ....................
 

34.02.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm neue MW Iso
bis 200 mm

 

120 St .................... ....................
 

34.02.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm neue MW Iso
bis 200 mm

 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 127 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

120 St .................... ....................
 

34.02.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 2000 mm neue MW Iso
bis 200 mm

 

120 St .................... ....................
 

34.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis
200mm

 ....................

   

 

34 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, mit Tausch der
Mineralwolle

 ....................

   

 

35 De- und Remontage von runden/stutzenf. Mannlochkappen, Mineralwolle
neu

 

De- und Remontage von bestehenden, runden oder stutzenförmigen
Mannlochkappen, die Mineralwolle ist zu entsorgen und zu ersetzen

 

35.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. Mannlochkappen, MW neu
 

35.01.0010 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
250

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0020 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
350

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0030 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
500

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0040 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
800

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0050 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

35.01.0060 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
250

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

45 St .................... ....................
 

35.01.0070 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
350

 

45 St .................... ....................
 

35.01.0080 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
500

 

60 St .................... ....................
 

35.01.0090 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
800

 

60 St .................... ....................
 

35.01.0100 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

35.01.0110 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
250

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0120 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
350

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0130 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
500

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0140 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
800

 

15 St .................... ....................
 

35.01.0150 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

35.01.0160 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 220mm,bis DN
500

 

30 St .................... ....................
 

35.01.0170 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 220mm,bis DN
800

 

6 St .................... ....................
 

35.01.0180 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 220mm,bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

35.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. Mannlochkappen, MW
neu

 ....................

   

 

35 De- und Remontage von runden/stutzenf. Mannlochkappen,
Mineralwolle neu

 ....................

   

 

36 De.und Remontage von runden Mannlochkappen, ohne Tausch der
Mineralwolle

 

De.und Remontage von bestehenden, runden oder stutzenförmigen
Mannlochkappen, ohne Tausch der Mineralwolle

 

36.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. Mannlochkappen, vorh. MW
 

36.01.0010 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
250

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0020 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
350

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0030 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
500

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0040 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
800

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

36.01.0050 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
1000

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0060 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 250

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0070 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 350

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0080 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 500

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0090 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 800

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0100 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0110 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 250

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0120 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 350

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0130 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 500

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0140 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 800

 

3 St .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 131 von 167
   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
 

36.01.0150 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0160 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 220mm,bis
DN 500

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0170 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 220mm,bis
DN 800

 

3 St .................... ....................
 

36.01.0180 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 220mm,bis
DN 1000

 

3 St .................... ....................
 

36.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. Mannlochkappen,
vorh. MW

 ....................

   

 

36 De.und Remontage von runden Mannlochkappen, ohne Tausch der
Mineralwolle

 ....................

   

 

37 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert ohne Blechumm.
 

Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montage v. Formteilen ohne
Blechummantelung

 

37.01 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montage v. Formteilen
 

37.01.0010 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 40mm, DN 25

 

45 m .................... ....................
 

37.01.0020 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 50mm, DN 50

 

210 m .................... ....................
 

37.01.0030 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 60mm, DN 80

 

45 m .................... ....................
 

37.01.0040 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 100

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 m .................... ....................
 

37.01.0050 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 150

 

15 m .................... ....................
 

37.01.0060 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 250

 

45 m .................... ....................
 

37.01.0070 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 350

 

15 m .................... ....................
 

37.01.0080 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 120mm, DN 500

 

15 m .................... ....................
 

37.01.0090 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 150mm, DN 800

 

15 m .................... ....................
 

37.01.0100 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 200mm, DN 1000

 

15 m .................... ....................
 

37.01 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montage v.
Formteilen

 ....................

   

 

37 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert ohne Blechumm.  ....................
   

 

38 Demontage Rohrisolierung alukaschiert
 

Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile und Transport zu den
Entsorgungsbehältern

 

38.01 Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile
 

38.01.0010 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 40mm, DN 25

 

45 m .................... ....................
 

38.01.0020 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 50mm, DN 50

 

45 m .................... ....................
 

38.01.0030 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 60mm, DN 80

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

15 m .................... ....................
 

38.01.0040 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 100

 

45 m .................... ....................
 

38.01.0050 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 150

 

15 m .................... ....................
 

38.01.0060 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 250

 

45 m .................... ....................
 

38.01.0070 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 350

 

3 m .................... ....................
 

38.01.0080 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 120mm, DN 500

 

3 m .................... ....................
 

38.01.0090 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 150mm, DN 800

 

3 m .................... ....................
 

38.01.0100 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 200mm, DN 1000

 

3 m .................... ....................
 

38.01 Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile  ....................
   

 

38 Demontage Rohrisolierung alukaschiert  ....................
   

 

39 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk
 

Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk incl. aller Formteile und
Transport zu den Entsorgungsbehältern

 

39.01 Demontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. der Formteile
 

39.01.0010 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0020 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m .................... ....................
 

39.01.0030 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0040 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0050 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0060 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0070 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0080 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 m .................... ....................
 

39.01.0090 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 m .................... ....................
 

39.01 Demontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. der Formteile  ....................
   

 

39 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk  ....................
   

 

40 Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk
 

Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk incl. Montage von
Formteilen ohne Blechummantelung

 

40.01 Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. Formteilen
 

40.01.0010 Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 m .................... ....................
 

40.01.0020 Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m .................... ....................
 

40.01.0030 Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

30 m .................... ....................
 

40.01.0040 Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

90 m .................... ....................
 

40.01.0050 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 m .................... ....................
 

40.01.0060 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

30 m .................... ....................
 

40.01.0070 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 m .................... ....................
 

40.01.0080 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 m .................... ....................
 

40.01.0090 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 m .................... ....................
 

40.01 Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. Formteilen  ....................
   

 

40 Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk  ....................
   

 

41 Demontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk
 

Demontage von Armaturen-/Flanschkappen mit synthetischem Kautschuk,
Transport zu den Entsorgungsbehältern

 

41.01 Demontage Armaturen-/Flanschkappenisolierung mit synth. Kautschuk
 

41.01.0010 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

15 St .................... ....................
 

41.01.0020 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

41.01.0030 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

41.01.0040 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 St .................... ....................
 

41.01.0050 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

41.01.0060 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 St .................... ....................
 

41.01.0070 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

41.01.0080 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

15 St .................... ....................
 

41.01.0090 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 St .................... ....................
 

41.01 Demontage Armaturen-/Flanschkappenisolierung mit synth.
Kautschuk

 ....................

   

 

41 Demontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk  ....................
   

 

42 Neumontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk incl. Ausschnitte
 

Neumontage von Armaturen-/Flanschkappen mit synthetischem Kautschuk incl.
aller Ausschnitte (Standard)

 

42.01 Neumontage v. Armaturen-/Flanschkappen mit synth. Kautschuk
 

42.01.0010 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 St .................... ....................
 

42.01.0020 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

42.01.0030 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

15 St .................... ....................
 

42.01.0040 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

45 St .................... ....................
 

42.01.0050 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

42.01.0060 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

15 St .................... ....................
 

42.01.0070 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

42.01.0080 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

15 St .................... ....................
 

42.01.0090 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 St .................... ....................
 

42.01 Neumontage v. Armaturen-/Flanschkappen mit synth. Kautschuk  ....................
   

 

42 Neumontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk incl.
Ausschnitte

 ....................

   

 

43 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit Blechmantel
 

Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit verzinktem Blechmantel
incl. aller Formteile und Transport zu den Entsorgungsbehältern

 

43.01 Demontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blechmantel incl. Formteile
 

43.01.0010 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

15 m .................... ....................
 

43.01.0020 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m .................... ....................
 

43.01.0030 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 m .................... ....................
 

43.01.0040 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 m .................... ....................
 

43.01.0050 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 m .................... ....................
 

43.01.0060 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 m .................... ....................
 

43.01.0070 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 m .................... ....................
 

43.01.0080 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 m .................... ....................
 

43.01.0090 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 m .................... ....................
 

43.01 Demontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blechmantel incl. Formteile  ....................
   

 

43 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit Blechmantel  ....................
   

 

44 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.
 

De- u. Remontage d. Rohrisolierung , Austausch synthetischer Kautschuk, und
vorhandener Ummantelung

 

44.01 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Rohren

 

44.01.0010 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0020 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 m .................... ....................
 

44.01.0030 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0040 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0050 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0060 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0070 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0080 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 m .................... ....................
 

44.01.0090 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 m .................... ....................
 

44.01 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.
an Rohren

 ....................

   

 

44.02 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Bogen

 

44.02.0010 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0020 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0030 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

44.02.0040 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0050 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0060 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0070 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0080 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 St .................... ....................
 

44.02.0090 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 St .................... ....................
 

44.02 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.
an Bogen

 ....................

   

 

44.03 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Stutzen/Red.

 

De- u. Remontage Rohrisolierung ,Austausch synth. Kautschuk + vorh
Ummantelung an Stutzen/Reduzierungen

 

44.03.0010 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0020 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0030 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0040 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3 St .................... ....................
 

44.03.0050 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0060 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0070 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0080 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 St .................... ....................
 

44.03.0090 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 St .................... ....................
 

44.03 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.
an Stutzen/Red.

 ....................

   

 

44.04 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Kappen

 

De- u. Remontage Rohrisolierung ,Austausch synth. Kautschuk + vorh
Ummantelung an Flansch/Armaturenkappen

 

44.04.0010 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 St .................... ....................
 

44.04.0020 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 St .................... ....................
 

44.04.0030 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

44.04.0040 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 142 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

44.04.0050 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

44.04.0060 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 St .................... ....................
 

44.04.0070 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

44.04.0080 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800

 

15 St .................... ....................
 

44.04.0090 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 St .................... ....................
 

44.04 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.
an Kappen

 ....................

   

 

44 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.  ....................
   

 

45 Neumontage Rohrisolierung mit synth. Kautschuk + Blechummantelung
 

45.01 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Rohren
 

Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an Rohrleitungen

 

45.01.0010 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25

 

15 m .................... ....................
 

45.01.0020 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 m .................... ....................
 

45.01.0030 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80

 

15 m .................... ....................
 

45.01.0040 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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45.01.0050 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 m .................... ....................
 

45.01.0060 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 m .................... ....................
 

45.01.0070 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 m .................... ....................
 

45.01.0080 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 m .................... ....................
 

45.01.0090 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 m .................... ....................
 

45.01 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Rohren  ....................
   

 

45.02 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Bogen
 

Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an Bogen

 

45.02.0010 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25

 

15 St .................... ....................
 

45.02.0020 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 St .................... ....................
 

45.02.0030 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

45.02.0040 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 St .................... ....................
 

45.02.0050 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

45.02.0060 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250

 

   
 

Übertrag: ....................
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3 St .................... ....................
 

45.02.0070 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

45.02.0080 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN600-DN800

 

3 St .................... ....................
 

45.02.0090 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN900-DN1000

 

3 St .................... ....................
 

45.02 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Bogen  ....................
   

 

45.03 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Stutzen/Reduz.
 

Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an Stutzen und
Reduzierungen

 

45.03.0010 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25

 

3 St .................... ....................
 

45.03.0020 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 St .................... ....................
 

45.03.0030 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

45.03.0040 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 St .................... ....................
 

45.03.0050 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

45.03.0060 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 St .................... ....................
 

45.03.0070 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500

 

   
 

Übertrag: ....................
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3 St .................... ....................
 

45.03 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Stutzen/Reduz.  ....................
   

 

45.04 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Kappen
 

Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an
Flansch/Armaturenkappen

 

45.04.0010 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25

 

15 St .................... ....................
 

45.04.0020 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50

 

3 St .................... ....................
 

45.04.0030 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80

 

3 St .................... ....................
 

45.04.0040 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150

 

3 St .................... ....................
 

45.04.0050 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125

 

3 St .................... ....................
 

45.04.0060 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250

 

3 St .................... ....................
 

45.04.0070 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500

 

3 St .................... ....................
 

45.04 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Kappen  ....................
   

 

45 Neumontage Rohrisolierung mit synth. Kautschuk +
Blechummantelung

 ....................

   

 

46 Neumont. v. Formarbeiten an Beh., Rohrltg. und App., synth. Kautschuk
 

Neumontage von Formarbeiten an Behältern, Rohrleitungen und Apparaten mit
synth. Kautschuk
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46.01 Formarbeiten für Isolierungen
 

46.01.0010 Formarbeiten für Isolierungen, synth. Kautschuk 13mm

 

3 m² .................... ....................
 

46.01.0020 Formarbeiten für Isolierungen, synth. Kautschuk 19mm

 

30 m² .................... ....................
 

46.01.0030 Formarbeiten für Isolierungen, synth. Kautschuk 25mm

 

3 m² .................... ....................
 

46.01 Formarbeiten für Isolierungen  ....................
   

 

46 Neumont. v. Formarbeiten an Beh., Rohrltg. und App., synth.
Kautschuk

 ....................

   

 

47 Abdeck- und Dichtarbeiten von Gitterrosten und Dichtbühnen
 

Abdeck- und Dichtarbeiten (auslegen + demontieren) von Gitterrosten und
Dichtbühnen, Bleche bauseits gestellt bzw. mit Lieferung

 

47.01 Abdeck- und Dichtarbeiten
 

47.01.0010 Demont./Auslegen von Gitterrostabdeckungen, bauseits gestellt

 

5700 m² .................... ....................
 

47.01.0020 Demont./Auslegen von Gitterrostabdeckungen inkl. Blechlief.

 

600 m² .................... ....................
 

47.01.0030 Demont./Auslegen der Dichtbühnen im Kessel, bauseits gestellt

 

180 m² .................... ....................
 

47.01.0040 Demont./Auslegen der Dichtbühnen im Kessel, inkl. Blechlief.

 

450 m² .................... ....................
 

47.01.0050 Ausschnitte bis 200mm

 

510 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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47.01.0060 Ausschnitte über 200mm

 

510 m² .................... ....................
 

47.01 Abdeck- und Dichtarbeiten  ....................
   

 

47 Abdeck- und Dichtarbeiten von Gitterrosten und Dichtbühnen  ....................
   

 

48 Einhausungen für Schwarzbereich mit PE Folie
 

Einhausungen für Schwarzbereich nach TRGS 519 mit PE Folie incl. aller
Wegezeiten

 

48.01 Einhausungen
 

48.01.0010 Einhausung für Schwarzbereich nach TRGS 521 m. PVC Folie > 50,00m³

 

450 m³ .................... ....................
 

48.01.0020 Einhausung für Schwarzbereich nach TRGS 521 m. PVC Folie < 50,00m³

 

3 m³ .................... ....................
 

48.01.0030 Einbau einer Personenschleuse in d. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie

 

3 m³ .................... ....................
 

48.01.0040 Einbau einer Materialschleuse in d. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie

 

3 m³ .................... ....................
 

48.01.0050 Absaugung f. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie 2500 m³/h

 

3 m³ .................... ....................
 

48.01.0060 Absaugung f. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie 3000 m³/h

 

3 m³ .................... ....................
 

48.01.0070 Zulage für PVC Folie B1 / 200 my

 

3 m³ .................... ....................
 

48.01 Einhausungen  ....................
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48 Einhausungen für Schwarzbereich mit PE Folie  ....................
   

 

49 Wärmedämmmatratzen an Turbinengehäusen und Leitungen in Gebäuden
 

49.01 Demontage und Entsorgung,Transport zu d. Lagerbehältern
 

49.01.0010 Demontage und Entsorgung der Matratzen

 

3 m² .................... ....................
 

49.01 Demontage und Entsorgung,Transport zu d. Lagerbehältern  ....................
   

 

49.02 De.+Remontage von Matratzen
 

49.02.0010 De.+Remontage von Matratzen

 

750 m² .................... ....................
 

49.02 De.+Remontage von Matratzen  ....................
   

 

49.03 Neumontage von Matratzen
 

49.03.0010 Neumontage von Matratzen

 

30 m² .................... ....................
 

49.03.0020 Zuschlagspos.für Ausschnitte und Ausarbeitungen n. Standard

 

45 St .................... ....................
 

49.03 Neumontage von Matratzen  ....................
   

 

49 Wärmedämmmatratzen an Turbinengehäusen und Leitungen in
Gebäuden

 ....................

   

 

50 Tarifliche Zulagen
 

50.01 Zulagen
 

50.01.0010 Überstunden

 

2250 h .................... ....................
 

50.01.0020 Sonntage

 

1800 h .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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50.01.0030 Feiertage

 

180 h .................... ....................
 

50.01.0040 Hitzezul ab 40°

 

16500 h .................... ....................
 

50.01.0050 Nachtarbeit 20%

 

450 h .................... ....................
 

50.01.0060 Fahrtkosten pro km

 

6000 h .................... ....................
 

50.01 Zulagen  ....................
   

 

50.02 Stundensatz für Regiearbeiten
 

Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten 
Stunden. Sie enthalten den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkos-
ten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und dergleichen,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Sollte der Bieter über Leistungserbringer einer unten aufgeführten Berufsgruppe
nicht verfügen, so hat er den Preis für die nächst höher qualifizierten Berufs-
gruppe einzusetzen

 

50.02.0010 Stundenlohn für Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Werkpolier
Wie vorher beschrieben

 

3 h .................... ....................
 

50.02.0020 Stundenlohn für Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Bauvorarbeiter
Wie vorher beschrieben

 

3 h .................... ....................
 

50.02.0030 Stundenlohn für Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Spezial Baufacharbeiter
Wie vorher beschrieben

 

10500 h .................... ....................
 

50.02.0040 Stundenlohn für Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Baufacharbeiter
Wie vorher beschrieben

 

75 h .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

50.02 Verrechnungssätze  ....................
   

 

50.03 An-, Abfahrts- und Rüstpauschale
 

50.03.0010 Umkreis bis 10 km vom HKW Nord

 

450 St .................... ....................
 

50.03.0020 Umkreis bis 20 km vom HKW Nord

 

150 St .................... ....................
 

50.03.0030 Umkreis bis 40 km vom HKW Nord

 

300 St .................... ....................
 

50.03 An-, Abfahrts- und Rüstpauschale  ....................
   

 

50 Tarifliche Zulagen  ....................
   

 

51 Verrechnungssätze für Materialien
 

Verrechnungssätze für Materialien, die im Rahmen von Leistungen nach Titel
50.02 Stundensatz für Regiearbeiten geliefert und benötigt werden

 

51.01 Materialien
 

51.01.0010 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 30mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0020 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 40mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0030 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 50mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0040 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 60mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0050 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 80mm

 

3 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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51.01.0060 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 100mm

 

180 m² .................... ....................
 

51.01.0070 Blech Aluminium 99,5% 0,6mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0080 Blech Aluminium 99,5% 0,7mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0090 Blech Aluminium 99,5% 0,8mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0100 Blech Aluminium 99,5% 1,0mm

 

30 m² .................... ....................
 

51.01.0110 Blech verzinkt 0,6mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0120 Blech verzinkt 0,7mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0130 Blech verzinkt 0,8mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0140 Blech verzinkt 1,0mm

 

540 m² .................... ....................
 

51.01.0150 Lochblech verzinkt 8/5 mit Rand 1,0mm

 

75 m² .................... ....................
 

51.01.0160 Blech V2A WST.1.4301 0,6mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0170 Blech V2A WST.1.4301 0,7mm

 

3 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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51.01.0180 Blech V2A WST.1.4301 0,8mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0190 Blech V2A WST.1.4301 1,0mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0200 Reinaluminiumfolie 0,1mm

 

900 m² .................... ....................
 

51.01.0210 Sechskant Blechtreibschrauben 4,2x13

 

4500 St .................... ....................
 

51.01.0220 Sechskant Blechtreibschrauben 4,8x19

 

300 St .................... ....................
 

51.01.0230 Blindnieten Stahl 3,2x6,0

 

570 St .................... ....................
 

51.01.0240 Blindnieten Stahl 4,8x8,0

 

300 St .................... ....................
 

51.01.0250 Blindnieten Aluminium 3,2x6,0

 

30 St .................... ....................
 

51.01.0260 Blindnieten Aluminium 4,8x8,0

 

30 St .................... ....................
 

51.01.0270 Kappenschlösser verzinkt 1.( 55mm) 2. (75mm)

 

120 St .................... ....................
 

51.01.0280 Kappenschlösser Aluminium 1.( 55mm) 2. (75mm)

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0290 Mattenhaken verzink 95 mm

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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51.01.0300 Abfallsack PE 800 x 1500 x 0,20 mm unbedruckt, farblos reißfest

 

510 St .................... ....................
 

51.01.0310 Silikon 330 ml Kartuschen, transparent

 

210 St .................... ....................
 

51.01.0320 Mineralwolle lose

 

22500 kg .................... ....................
 

51.01.0330 Wickeldraht 0,6mm

 

45 kg .................... ....................
 

51.01.0340 Atemschutzmasken Einweg 3 M

 

1650 St .................... ....................
 

51.01.0350 Arbeitseinwegkombination

 

1350 St .................... ....................
 

51.01.0360 Signodeband verzinkt 19 x 0,5 mm

 

3 m .................... ....................
 

51.01.0370 Signodeband Alu 16 x 0,8 mm

 

3 m .................... ....................
 

51.01.0380 Haltegriff ALU 175 mm

 

75 St .................... ....................
 

51.01.0390 Haltegriff verzinkt 175 mm

 

45 St .................... ....................
 

51.01.0400 Lochblech V2A 8/5 mit ungel. Rand 0,8 mm

 

15 m .................... ....................
 

51.01.0410 Lochblech ALU 8/5 mit ungel. Rand 1.0 mm

 

15 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 154 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

51.01.0420 Warmfestes Blech 16 MO 3 1.0 mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0430 Blind - Nieten Stahl. verz 3,2 x 8,0 mm

 

150 St .................... ....................
 

51.01.0440 Blind - Nieten Stahl. verz 4,8 x 18 mm

 

1500 St .................... ....................
 

51.01.0450 Blind - Nieten V2A 3,2 x 8,0 mm

 

450 St .................... ....................
 

51.01.0460 Blind - Nieten V2A 4,8 x 13,5 mm

 

750 St .................... ....................
 

51.01.0470 Schrauben Fabco JA 2 E 16 verz. 6,3 mm x 19 mm

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0480 Schrauben Sechskant mit Schlitz V2A 4,2 x 13 mm

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0490 Schrauben Sechskant mit Schlitz V2A 4,8 x 13 mm

 

375 St .................... ....................
 

51.01.0500 Schrauben Sechskant mit Schlitz V2A 4,8 x 19 mm

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0510 Glasgewebeband 1,4 x 40 mm

 

30 m .................... ....................
 

51.01.0520 Hilti Dübel HPS 5 x 30 mm

 

90 St .................... ....................
 

51.01.0530 Hilti Keilnagel DBZ 6 x 45 mm

 

60 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 155 von 167
   

   

Zur 
Ans

ich
t



   

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Wärmedämmung LV: WD Kraftwerke 2024-27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

51.01.0540 Kappenschlösser V2A 55 mm

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0550 Kappenschlösser V2A 78 - 80 mm

 

300 St .................... ....................
 

51.01.0560 Kappenschlösser verz. 4 x 80 mm

 

75 St .................... ....................
 

51.01.0570 Reparaturband KEBU 50 mm

 

3 m .................... ....................
 

51.01.0580 Keramikwolle 50 mm

 

900 m² .................... ....................
 

51.01.0590 Keramikwolle 25 mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0600 Armacell Platten 13 mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0610 Armacell Platten 19 mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0620 Armacell Platten 25 mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0630 Armacell Kleber

 

15 kg .................... ....................
 

51.01.0640 Armacell Reiniger

 

15 l .................... ....................
 

51.01.0650 Anbohrer 3,3 mm -- 5,0 mm

 

3 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

51.01.0660 Alukaschierte Matten 20 mm

 

3 m² .................... ....................
 

51.01.0670 Alukaschierte Matten 30 mm

 

30 m² .................... ....................
 

51.01.0680 Alukaschierte Matten 40 mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0690 Alukaschierte Matten 50 mm

 

60 m² .................... ....................
 

51.01.0700 Alukaschierte Matten 60 mm

 

60 m² .................... ....................
 

51.01.0710 Alukaschierte Matten 80 mm

 

15 m² .................... ....................
 

51.01.0720 Alukaschierte Matten 100 mm

 

45 m² .................... ....................
 

51.01.0730 Trennscheibe für Flex 125 x 2,5 x 2,2

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0740 Montageschaum 500 ml

 

3 St .................... ....................
 

51.01.0750 Kantenschutzprofil, schwarz, Klemmbereich 1-2 mm

 

150 m .................... ....................
 

51.01.0760 Kebu Allzweck - Dichtungsband 25 mm

 

3 m .................... ....................
 

51.01.0770 Aluminium Klebeband 75mm a 50m

 

180 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

51.01.0780 Schweißdrahtstifte 4 mmm

 

3 St .................... ....................
 

51.01 Materialien  ....................
   

 

51 Verrechnungssätze für Materialien  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 40 mm ....................
 

01.02 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 60 mm ....................
 

01.03 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 80 mm ....................
 

01.04 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso100 mm ....................
 

01.05 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 160 mm ....................
 

01.06 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 220 mm ....................
 

01 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel ....................
   

 

02.01 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 40 mm ....................
 

02.02 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 60 mm ....................
 

02.03 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 80 mm ....................
 

02.04 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 100 mm ....................
 

02.05 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 160 mm ....................
 

02.06 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 220 mm ....................
 

02 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an
Armaturen

....................

   

 

03.01 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40mm ....................
 

03.02 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60mm ....................
 

03.03 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80mm ....................
 

03.04 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100mm ....................
 

03.05 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160mm ....................
 

03.06 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220mm ....................
 

03 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an
Flansch- und Kompensatorenkappen

....................

   

 

04.01 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 40 mm ....................
 

04.02 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 60 mm ....................
 

04.03 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 80 mm ....................
 

04.04 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 100 mm ....................
 

04.05 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 160 mm ....................
 

04.06 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 220 mm ....................
 

04 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel ....................
   

 

05.01 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm ....................
 

05.02 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm ....................
 

05.03 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm ....................
 

05.04 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm ....................
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05.05 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm ....................
 

05.06 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm ....................
 

05 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an
1,5D Bogen

....................

   

 

06.01 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm ....................
 

06.02 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm ....................
 

06.03 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm ....................
 

06.04 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm ....................
 

06.05 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm ....................
 

06.06 De+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm ....................
 

06 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an
2,5D Bogen

....................

   

 

07.01 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 40 mm ....................
 

07.02 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 60 mm ....................
 

07.03 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 80 mm ....................
 

07.04 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 100
mm

....................

 

07.05 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 160
mm

....................

 

07.06 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 220
mm

....................

 

07 De.+Remontage von Stutzen und Reduz. mit Blechmantel ....................
   

 

08.01 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd.
bis 40 mm

....................

 

08.02 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd.
bis 60 mm

....................

 

08.03 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd.
bis 80 mm

....................

 

08.04 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd.
bis 100 mm

....................

 

08.05 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd.
bis 160 mm

....................

 

08.06 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd.
bis 220 mm

....................

 

08 De.+Remontage von Armaturenkappen mit Blechmantel ....................
   

 

09.01 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis
40 mm

....................

 

09.02 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis
60 mm

....................
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09.03 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis
80 mm

....................

 

09.04 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis
100 mm

....................

 

09.05 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis
160 mm

....................

 

09.06 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis
220 mm

....................

 

09 De.+Remontage von Flansch.-Kompensatorkappen mit
Blechmantel

....................

   

 

10.01 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40
mm

....................

 

10.02 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60
mm

....................

 

10.03 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80
mm

....................

 

10.04 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis
100 mm

....................

 

10.05 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis
160 mm

....................

 

10.06 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis
220 mm

....................

 

10 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel ....................
   

 

11.01 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 40
mm

....................

 

11.02 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 60
mm

....................

 

11.03 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 80
mm

....................

 

11.04 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 100
mm

....................

 

11.05 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 160
mm

....................

 

11.06 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 1,5 D Isolierd.bis 220
mm

....................

 

11 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen
1,5D

....................

   

 

12.01 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 40
mm

....................

 

12.02 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 60
mm

....................

 

12.03 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 80
mm

....................
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12.04 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 100
mm

....................

 

12.05 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 160
mm

....................

 

12.06 Neumontage der Rohrisol.an Bögen 2,5 D Isolierd.bis 220
mm

....................

 

12 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen
2,5D

....................

   

 

13.01 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40
mm

....................

 

13.02 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60
mm

....................

 

13.03 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80
mm

....................

 

13.04 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100
mm

....................

 

13.05 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160
mm

....................

 

13.06 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220
mm

....................

 

13 Neumontage von Rohrisolierung mit Blech an Stutzen und
Reduz.

....................

   

 

14.01 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40
mm

....................

 

14.02 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60
mm

....................

 

14.03 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80
mm

....................

 

14.04 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100
mm

....................

 

14.05 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160
mm

....................

 

14.06 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220
mm

....................

 

14 Neumontage von Armaturenkappen mit Blech ....................
   

 

15.01 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm ....................
 

15.02 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm ....................
 

15.03 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm ....................
 

15.04 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm ....................
 

15.05 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm ....................
 

15.06 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm ....................
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15 Neumontage von Flansch+Kompensatorkappen mit Blech ....................
   

 

16.01 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm ....................
 

16.02 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm ....................
 

16 Demontage von Rohrisolierung (Formarbeiten)mit
Blechmantel

....................

   

 

17.01 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm ....................
 

17.02 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm ....................
 

17 De.+Remontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit
Blechm.

....................

   

 

18.01 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten beiten
Auflager

....................

 

18.02 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten ....................
 

18.03 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsätze ....................
 

18.04 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten
Stirnscheiben

....................

 

18.05 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten
Abflachungen

....................

 

18 De.+Remontage von Rohrisolierung (Zulagen zu
Formarbeiten) mit Blechm.

....................

   

 

19.01 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm ....................
 

19.02 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm ....................
 

19 Neumontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit
Blechm.

....................

   

 

20.01 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Auflager ....................
 

20.02 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten ....................
 

20.03 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsätze ....................
 

20.04 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben ....................
 

20.05 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen ....................
 

20.06 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte bis
200

....................

 

20.07 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte
über 200

....................

 

20 Neumontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten)
mit Blechm.

....................

   

 

21.01 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Glattblech ....................
 

21.02 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Trapezblech ....................
 

21.03 Demontage von Schwarzblech 16 MO³ an
Großkomponenten

....................
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21 Demontage von Kesselwänden incl. UK, Mineralwolle +
Ummantelung

....................

   

 

22.01 De. und Remontage von KW, Glattblech ....................
 

22.02 De. und Remontage von KW, Trapezblech ....................
 

22 De.+Remontage von Kesselwänden, vorh. UK, vorh.
Ummantelung

....................

   

 

23.01 De. und Remontage Isol. Formarbeiten ....................
 

23 De.+Remontage von Formarbeiten an Kesselwänden, vorh.
UK, vorh. Umm.

....................

   

 

24.01 De. und Remontage von KW, neue UK Glattblech ....................
 

24.02 De. und Remontage von KW, neue UK Trapezblech ....................
 

24 De.+Remontage von Kesselwänden, neue UK, vorh.
Ummantelung

....................

   

 

25.01 Neumontage von KW, Glattblech ....................
 

25.02 Neumontage von KW, Trapezblech ....................
 

25 Neumontage von Kesselwänden, neue UK, neue
Ummantelung

....................

   

 

26.01 Neumontage KW Isol. Formarbeiten ....................
 

26 Neumontage von Kesselwänden, Formarbeiten, neue UK,
neue Ummantelung

....................

   

 

27.01 Toträume isoliert mit Drahtnetzmatte mehrlagig ....................
 

27.02 Rohrleitungen isoliert mit Drahtnetzmatte ....................
 

27 Neumontage an Kesselwänden, in Toträumen u. Rohrltg. ....................
   

 

28.01 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Toträume ....................
 

28.02 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Rohrleitungen ....................
 

28 Demontage v. Drahtnetzmatten an
Kesselwänden,Toträumen u. Rohrltg.

....................

   

 

29.01 Demontage Formarbeiten von Lochblech ....................
 

29.02 De.+Remontage Formarbeiten von Lochblech ....................
 

29.03 Neumontage Formarbeiten von Lochblech ....................
 

29 Formarbeiten aus Lochblech mit UK ....................
   

 

30.01 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung <100
mm

....................

 

30.02 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung 100
…. 300 mm

....................

 

30 Demont.v. Behälterisolierung einschließl. Entsorgung ....................
   

 

31.01 De + Remontage von Behälterisolierung <100 mm ....................
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31.02 De + Remontage von Behälterisolierung 100 …. 300 mm ....................
 

31 De.- und Remont. von zylindr. Behälterisol., vorh. UK ....................
   

 

32.01 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung <100 mm ....................
 

32.02 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung 100 ….
300 mm

....................

 

32.03 Neumontage von Formarbeiten zylindrischer
Behälterisolierung

....................

 

32 Neumontage von zylindrischer Behälterisolierung ....................
   

 

33.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen
Mannlochkappen, Iso bis 100mm

....................

 

33.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen
Mannlochkappen, Iso bis 200mm

....................

 

33 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, ohne
Tausch der Mineralwolle

....................

   

 

34.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen
Mannlochkappen bis 100mm

....................

 

34.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen
Mannlochkappen bis 200mm

....................

 

34 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, mit
Tausch der Mineralwolle

....................

   

 

35.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf.
Mannlochkappen, MW neu

....................

 

35 De- und Remontage von runden/stutzenf. Mannlochkappen,
Mineralwolle neu

....................

   

 

36.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf.
Mannlochkappen, vorh. MW

....................

 

36 De.und Remontage von runden Mannlochkappen, ohne
Tausch der Mineralwolle

....................

   

 

37.01 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montage v.
Formteilen

....................

 

37 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert ohne Blechumm. ....................
   

 

38.01 Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile ....................
 

38 Demontage Rohrisolierung alukaschiert ....................
   

 

39.01 Demontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. der
Formteile

....................

 

39 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk ....................
   

 

40.01 Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl.
Formteilen

....................

 

40 Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk ....................
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41.01 Demontage Armaturen-/Flanschkappenisolierung mit synth.
Kautschuk

....................

 

41 Demontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk ....................
   

 

42.01 Neumontage v. Armaturen-/Flanschkappen mit synth.
Kautschuk

....................

 

42 Neumontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk
incl. Ausschnitte

....................

   

 

43.01 Demontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blechmantel incl.
Formteile

....................

 

43 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit
Blechmantel

....................

   

 

44.01 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk +
vorh Umm. an Rohren

....................

 

44.02 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk +
vorh Umm. an Bogen

....................

 

44.03 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk +
vorh Umm. an Stutzen/Red.

....................

 

44.04 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk +
vorh Umm. an Kappen

....................

 

44 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk +
vorh Umm.

....................

   

 

45.01 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Rohren ....................
 

45.02 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Bogen ....................
 

45.03 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an
Stutzen/Reduz.

....................

 

45.04 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Kappen ....................
 

45 Neumontage Rohrisolierung mit synth. Kautschuk +
Blechummantelung

....................

   

 

46.01 Formarbeiten für Isolierungen ....................
 

46 Neumont. v. Formarbeiten an Beh., Rohrltg. und App.,
synth. Kautschuk

....................

   

 

47.01 Abdeck- und Dichtarbeiten ....................
 

47 Abdeck- und Dichtarbeiten von Gitterrosten und
Dichtbühnen

....................

   

 

48.01 Einhausungen ....................
 

48 Einhausungen für Schwarzbereich mit PE Folie ....................
   

 

49.01 Demontage und Entsorgung,Transport zu d. Lagerbehältern ....................
 

49.02 De.+Remontage von Matratzen ....................
 

49.03 Neumontage von Matratzen ....................
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49 Wärmedämmmatratzen an Turbinengehäusen und
Leitungen in Gebäuden

....................

   

 

50.01 Zulagen ....................
 

50.02 Verrechnungssätze ....................
 

50.03 An-, Abfahrts- und Rüstpauschale ....................
 

50 Tarifliche Zulagen ....................
   

 

51.01 Materialien ....................
 

51 Verrechnungssätze für Materialien ....................
   

 

Summe ....................
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