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Pos Stück Benennung 

1 1 Tauchhülse für Fühler 120 mm 

2 1 Tauchhülse für Fühler 212 mm 

3 1 HD-Einschweißmuffe mit Innengewinde R1/2“ 

4 1 Rohrstutzen 1/2“ L = 150 mm 

5 1 Überwurfmutter mit Anschweißnippel, Innengewinde R 1/2“ 

6 1 Stopfen R 1/2“ 

7 1 Flachdichtung 

8 1 Manometer Ø 100 mm 0-25 bar 

9 1 Manometer Ø 100 mm 0-40 bar 
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Ausschnitt "X" 

mit T-Stück nur 
gültig für Station DN 20 

mit Flanschzähler 

gez. Tauchhülse 
L = 120 mm 


