
Merkblatt zum Hausanschlussraum / Anmeldung Netzanschlüsse 7

MINDESTABSTÄNDE

SWM SPARTEN →  ZU:

 Licht- und Belüftungs- 
schächten: 1,0 m 

 Fremdsparten wie Kanal:  1,0 m 

 Fernwärme: 1,0 m 

 Sicker- und  
Revisionsschächten:  0,5 m 

 Baumstammachse: 2,5 m 

 Grundstücksgrenze  
Nachbarn: 1,0 m 

 Tiefgaragen, Abfahrten:  1,0 m

 Zwischen Gebäuden:             2,0 m

ø 0,2 m 

Netzanschluss
Strom

Lichter Abstand 
min. 0,3 m
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1,20 m

Lichtschacht

▼ GOK

Kanal

Wasserzählerstrecke
WZ → Q3 = 4: Länge 1 m
WZ → Q3 = 10 u. Q3=16:  Länge 1,5 m

Freier Arbeits- und Bedienraum vor

den Hausanschlusseinrichtungen

Zählerschrank
Strom

Gas

1,20 m

Lichter Abstand
min. 0,3 m

❸ ❶❷

min. 0,15 m
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Raum dient als Beispiel
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       WICHTIGE NORMEN:  ► Hausanschlussraum      → DIN 18012► Wasser Spitzendurchfluss       → DIN 1988-300► Strom        → DIN 18015 ► Gas        → DVGW AB G600                          
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Textfeld
       ÜBERGABEPUNKTE:          ❶ Wasser    1. Hauptabsperrvorrichtung                          vor der Wasserzähleranlage   ❷ Strom      Hausanschlusssicherung   ❸ Gas            Hauptabsperrhahn          
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